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rot

Boiler

UP

Legende Allgemein

Strahler

Spiegelschrank (bauseits)

Fluchtwegleuchte gerade

FL offen 1-flammig

Storenschalter

Rasterleuchte

3

orange

Schalter SCH 6

IT-Anlagen, UKV-Installationen

Raumthermostat

Notbeleuchtungsanlagen

gelb

Bei Trennwänden keine gegenseitigen Dosen

Blitzschutz / Potentialausgleich / Erdung

grün

Regler / Potentiometer

3

grün

Alle nicht bez. Schalter : 1.1 ab fertig Boden

FL offen 2-flammig (abgependelt)

M

Schaltgerätekombination

grün

rosa

Alle nicht bez. Wandleuchten : 1.8 ab fertig Boden

Mehrfachsteckdose schaltbar T13

Schalter SCH 0/1L

3

Signalleuchte

blau

Brüstungskanal

Leitung in flexibel

Bodenkanal

Schwachstrom- / Gegensprech- / Uhren- / Audioanlagenbraun

Leitung in Hohldecke

Leuchtenprofil

Steckdose T13

R/TV-Anlagen, BUS-KNX

Schalter mit Dimmer

Schalter SCH 3

Nassleuchte

Lichtinstallationen

Ventilator

AP

Trassen / Kanäle

Brandmeldeanlagen

Schalter SCH 1

Einlasskasten Gr.I

180 o

Leitung in Decke

Drucktaster

Schalter SCH 0/3L

Spotleuchte

Alle nicht bez. Steckdosen : 0.3 ab fertig Boden

3

Zutrittskontrolle, Wertschutz- und Alarmanlagen

Bauleitung abzuklären !

Leitung durchgehend

rot

Wand-, Deckenanschluss

Legende Starkstrom

Leucht-Drucktaster

Bewegungsmelder

Alle nicht bez. Dosen : 95x95mm (115x115)

Kraft- / Wärmeanlagen

Alle nicht bez. Rohre : M20

Fühler

violett

Horn

Leitung auf Rohboden

verwenden !

Einbauleuchte / Not

Leitung von oder nach oben

Wandleuchte / Not

Schlüsselschalter

Sämtliche Unklarheiten sind vorher mit der

Mehrfachsteckdose T13

Motor

Leitung in oder auf Wand

Deckenleuchte / Not

Telefonanlagen

Leitung in Boden

Leitung in Kanal

Leitung von oder nach unten

Kabelkanal
Direktanschluss

Inst. Küche, WC, Bad gemäss Spez. Plan Architekt

Kelinkombination SCH 0/3L + Steckdose T13

Bewegungsmelder 360 o

FL offen 1-flammig (vertikal montiert)

Schalungsschoner

UP

R / TV-Steckdose

R / TV-Abzweiger

Verstärker

EDV / UGV-Steckdose

T+T-Steckdose

Basisstation

Wandapparat

Tischapparat

Vermittler

Kassierstation / Kreditkartentel.

Zentrale / TVA

ET

ZV

AVK

Uhr einseitig

Uhr doppelseitig

Stempeluhr

Besatzanzeige innen

Besatzanzeige aussen

Türöffner

Gegensprechstelle

Horn

Gong / Summer

Regler / Potentiometer

Lautsprecher

Storenschalter

Leuchtdrucktaster

Drucktaster

Sonnerietaster

TVA

Legende Schwachstrom

AP

BMA-Handalarmtaster

BMA-Horn

Brandmeldeindikator

Brandmelder

BFS-Steuerelement

Haftmagnet

Hohldecken-Brandmelder

Fluchtwegleuchte links

Fluchtwegleuchte rechts

BD Bodendose

C Hotel-Kartenleser

info@vsei.ch
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BF: 22.56 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS
D KS

Hotel Lager

H38_-165

378.35

BF: 15.62 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS und Beton
D Beton

Kellerabteil 0.3

H38_-161

BF: 12.77 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS und Beton
D Beton

Kellerabteil 0.4

H38_-160

KS 80/125

H3
8Q

3
Pl

an
-N

r.
09

-0
45

-2
42

BF: 17.71 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS und Beton
D Beton

Kellerabteil 0.5

H38_-159

H3
8Q

3
Pl

an
-N

r.
09

-0
45

-2
42

Q3
6-

37
/5

Pl
an

-N
r.

09
-0

45
-4

12

BF: 16.74 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS und Beton
D Beton

Kellerabteil 0.6

H38_-158

H3
8Q

2
Pl

an
-N

r.
09

-0
45

-2
41

Q36-37/1
Plan-Nr.
09-045-412

BF: 14.76 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS
D Beton

Kellerabteil 0.1

H38_-152

H3
8Q

2
Pl
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-N

r.
09

-0
45

-2
41

Q3
6-

37
/4
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-N
r.

09
-0

45
-4

12

BF: 11.11 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS
D Beton

Kellerabteil 0.2

H38_-153

Q36-37/3
Plan-Nr.
09-045-411

BF: 41.26 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W Beton
D Beton

Event Lager

H38_-103

H3
8Q

1
Pl

an
-N

r.
09

-0
45

-2
40

382.13 = -3.30

BF: 17.15 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS
D Beton

H38_-155

Stützenfundament

Typ A

H38 L2
Plan- Nr.

09-045-246

Bodenablauf

382.13 = -3.30

BF: 23.04 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS
D KS

H38_-164

Stützenfundament

Typ A

H38 L1
Plan- Nr.

09-045-245

Bestehend
KS ø 80/80cm
D = 385.14 = + 0.02
S = ca. 381.04
mit Durchlaufrinne
OK Rand Rinne ca 381.16

382.13 = -3.30

BF: 23.04 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS und Beton
D Beton

H38_-163

Stützenfundament

Typ A

382.13 = -3.30

6%

Stützenfundament

Typ A

BF 38.76 m2

RH: 2.69 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W Spritzbeton
D Beton

Hallen 36/37 Technik
36/37 Technik

H38 -100

Stützenfundament

Typ A

2cm Antifon

BF: 6.11 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS
D Beton

Kellerabteil 4.1

H38_-135

Stützenfundament

Typ A

Abbruch:
OK = Decke Kanal = ca. -1.20
UK = -2.99

BF: 6.01 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS
D beton

Kellerabteil 5.1

H38_-136

Stützenfundament

Typ B

Antifon 2cm

2cm Antifon

BF: 6.01 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS
D beton

Kellerabteil 6.1

H38_-137

Stützenfundament

Typ B

BF: 6.16 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS
D beton

Kellerabteil 4.2

H38_-138

UK best. -1.53
Raumhöhe 2.11

Stützenfundament

Typ B

Gr
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BF: 6.88 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS
D beton

Kellerabteil 5.2

H38_-139

UK best. -1.63
Raumhöhe 2.01

Stützenfundament

Typ B

Grundwasser
Versickerung

BF: 11.37 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS und Beton
D Beton

Kellerabteil 8.1

H38_-106

Stützenfundament

Typ B

BF: 6.01 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS
D Beton

Kellerabteil 4.5

H38_-142

UK best. -1.53
Raumhöhe 2.11

Stützenfundament

Typ B

BF: 6.01 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS
D Beton

Kellerabteil 4.3

H38_-141

FB roh bestehend
381.01 = -4.28

2cm Antifon

BF: 6.93 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS
D Beton

Kellerabteil 5.3

H38_-140

2000 Kg/0.6 m

spez. Türe
Stahlzarge
SD T4000
1.40 x 2.04

2cm Antifon

BF: 22.46 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS und Beton
D Beton

Technik, Lüftung
Lüftung

H38_-166

Warenlift

spez. Türe
Stahlzarge
SD T4000
1.40 x 2.04

2cm Antifon

Grundwasserfassung

BF: 15.17 m2

RH: 2.79 m
3.21-
3.24-

B ...
W ...
D ...

Gastro, Gang

H38_-156

TRAFO2

Neu Fortluft 2x 120x30cm Kanal,
hochkant übereinander

BF: 5.54 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS und Beton
D Beton

H38_-118

TRAFO1

-2.99

BF: 11.76 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS und Beton
D Beton

H38_-114

-3.55

Boden-
aussparung
80x200x35

BF: 5.61 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS und Beton
D Beton

H38_-111

9

-3.64

FB bestehend
381.48 = -3.64

BF: 6.12 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS und Beton
D Beton

H38_-112

11

-2.99

A

BF: 21.07 m2

RH: 2.69 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS und Beton
D Beton

Vorraum Lager

H38_-102

13

-4.25

B

BF: 222.75 m2

RH: 2.69 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W Spritzbeton
D Beton

Event, Lager 

H38_-101

14

-3.64

BF: 45.78 m2

RH: 2.79 m
3.21-
3.24-

B Überzug, gestr.
W KS und Beton
D Beton

Gastro, Materiallager

H38_-167

16 18

Lastenaufzug
2200 x 3200mm
4000kg

Betonsturz ist anzupassen

BF: 17.67 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W Beton
D Beton

Vorraum

H38_-151

19

Tür mit

21

2cm Antifon

BF: 17.67 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W Beton
D Beton

Vorraum

H38_-147

10

1

BF: 14.87 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS und Beton
D Beton

H38_-129

12

St
eig

zo
ne

3

15

4

BF: 6.21 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS und Beton
D Beton

H38_-127

17

Detail s. Plan-Nr.:
09-045-321

6

BF: 11.29 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS und Beton
D Beton

H38_-126

20

Rohabsatz
28 cm

Feuerwehraufzug
1100 x 2100 mm

8

BF: 6.05 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS und Beton
D Beton

H38_-125

Feuerwehraufzug
1100 x 2100 mm

2

BF: 6.03 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS und Beton
D Beton

H38_-124

Hauseinführung Wasser

5

BF: 11.28 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS und Beton
D Beton

H38_-123

FB bestehend
abgebrochen

Ausstieg via Steigbügel auf
Trottoir Bruggerstrasse

7

BF: 12.08 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS und Beton
D Beton

H38_-122

FB roh bestehend
381.54 = -3.58

Ausstieg via Steigbügel auf
Trottoir Bruggerstrasse

Elektro-
Leerrohre

BF: 5.88 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS und Beton
D Beton

H38_-121

FB roh bestehend
381.01 = -4.28

JHL

St
eig

zo
ne

Fernwärme
BF: 5.94 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS und Beton
D Beton

H38_-120

Wanddurchbruch
schliessen

SCH

Achtung best. Kanalisation kreuzt:
UKD führen falls gebraucht!

BF: 5.61 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS und Beton
D Beton

H38_-119

1.1
6

1.1
0

382.13 = -2.99

JH

8

BF: 6.20 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS und Beton
D Beton

H38_-117

1.1
6

1.1
0

382.13 = -2.99

Wartungsfreiraum
70x50

Feuerwehraufzug
1100 x 2100 mm

7

BF: 6.21 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS und Beton
D Beton

H38_-116

MR
60

0/6
0/7

00

5

BF: 5.91 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS und Beton
D Beton

H38_-115

Wartungs-
freiraum
60x50

4

BF: 17.67 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W Beton
D Beton

Vorraum

H38_-143

Ölkühler
SCAMB30

6

BF: 11.86 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W Beton
D Beton

Vorraum

H38_-134

Aussparung
Hydraulikschlauch
40x20
OK = -2.39

3

BF: 81.16 m2

RH: 2.66 m
2.99-
3.03-

B Zementüberzug
W Beton
D Beton

Korridor

H38_-105

Aussparung
Elektro
12 x 12
OK = -1.57

St
eig

zo
ne

2

BF: 6.03 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS und Beton
D Beton

H38_-113

1

BF: 5.56 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS und Beton
D Beton

H38_-110

spez. Türe
Stahlzarge
SD T4000
1.20 x 2.04

9

bestehende Öffnung
ca. 310X63cm

BF: 6.07 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS und Beton
D Beton

H38_-109

Unterzug Stahlträger 38cm ab UKD

Feuerwehraufzug
1100 x 2100 mm

15

BF: 6.14 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS und Beton
D Beton

H38_-108

12

BF: 11.17 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS und Beton
D Beton

Kellerabteil 7.1

H38_-107

382.13 = -3.30

16

BF: 27.48 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W Beton
D Beton

Fluchtkorridor

H38_-103

382.13 = -2.99

Tunnel

UK St. -0.95

10

C

BF: 23.52 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS und Beton
D Beton

Technik, Elektro

H38_-157

L36/1
Plan- Nr.

09-045-410

Tunnel

UK best. -0.58
Raumhöhe 3.06

13

BF: 106.20 m2

RH: 3.54 m
4.25-
4.28-

B Zementüberzug
W Beton
D Beton

Technik, Wä.-/Kä. Z.

H38_-170

L36/2
Plan- Nr.

09-045-410

UK best. St -2.23
Raumhöhe 2.02

St
eig

zo
ne

18

D

BF: 61.92 m2

RH: 3.01 m
3.64-
3.67-

B Zementüberzug
W Beton
D Beton

Technik, Sanitärz.

Sanitärz.

H38_-169

L37/2
Plan- Nr.

09-045-411

11

BF: 43.64 m2

RH: 3.19 m
3.55-
3.58-

B Zementüberzug
W Beton
D Beton

Technik

H38_-168

L37/1
Plan- Nr.

09-045-411

D.+2.07

21
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Farbe

382.13 = -3.21

19

c

Q36-37/3
Plan-Nr.

09-045-411

Rohabsatz 9cm

BF: 4.86 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Zementüberzug
W KS und Beton
D Beton

H38_-115

20

d

Q36-37/1
Plan-Nr.
09-045-412

BF: 7.32 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-

B Anstr. Ölfest
W Beton
D Beton

Maschinenr.

H38_-103

17

FB Boden bestehend
381.62 = -3.58

D.+2.09

382.13 = -2.99

Betonpodest od. Stahl
gem. Bauleitung

382.13 = -3.21

Decke Energiekanal:
Abbruch und Neubau

385.11

Steigung 18.7cm

Rampe:
Gefälle 7.7%

h

385.10

i

378.38

Podest Beton oder Stahl,
gem. Bauleitung

Steigung 15,5 cm

Steigung 18 cm

378.32

Gard. Pers. D.

FB

RB

-02.99

-03.02

7.3

m2

Gard. Pers. H.

FB

RB

GIS-Wand

-02.99

Gard.Schränke

5 Abteile à 30cm

BBTec Gmbh

-03.02

15.6

Gard.Schränke

7 Abteile à 30cm

BBTec Gmbh

FB

m2
RB

Hotel Gastro Lager

-02.99

-03.02

7.4

m2

1
.
1

0

W

Hotel, Abwasch

2 m

3.02

W

Hotel, Korridor

2

  Beton

BF:

RH:
H38_-145

-

  Beton

BF:

RH:

D

20.60

2.412.97

B

D

34.69

2.65

  Beton

 m

5-

  Platten

  Beton/Putz

 m

5

2

 m
3.02

W

Hotel, WC Herren

2

 m

RH:

H38_-146

378.36

-

  Putz/Plättli

BF:

RH:

H38_-162
5

 

2.65

2.97
B

D

11.52

2.41

2.97

2 Lift Schindler 5300
15 Personen / 1125kg
Elektrisch betrieben
Kabine 2.10x1.20m
Lifttürverkleidung, EI30, nbb

5

-
  Platten

  Metall ageh.

 m

5

-

Nasslöschposten (Schlauch 40m)
KAB S-2040 eingebaut,
76x22cm, Verkleidung magnetisch,
mit verstecktem Griff

 m

3.02
W

Hotel, WC Damen
2

 m

3.02

GS

Neu Fortluft 2x 120x30cm Kanal,
hochkant übereinander

H38_-....

-
  Putz/Plättli

BF:
RH:

H38_-154

-

WM

5

 

2.97

B
D

9.63
2.41

2.97

BWM

5

 

-

 Platten
  Metall abgeh.

 m
5

-

  Platten

5

 

5

 

3.02

W

Hotel, IV WC2

 m

3.02

W

Hotel, Wäsche

5

 

-

  KS

BF:RH:

H38_-144

-

  Beton

BF:

B

D

6.122.41
2.97

B

D

35.62

  Platten

  Beton

 m5

-

  Platten

  Beton

 m

Gastro, KZ Getränke
BF: 13.07  m2

RH: 2.80
3.20-
3.33-

B   Anhydrit, gesr.
W  Kunststoff weiss
D   Kunststoff weiss

Gastro, Verkehrsfl.
BF: 11.24 m2

2.79 m

H38_-133
3.21
3.33-

B  Anhydrit, gesr.
W    KS und Beton
D   Beton

-

Gastro, Kühlraum Wein
 m

 m

RH:

RH:

H38_-131

2

-
2.80 m

H38_-132

3.33
B
W

BF: 13.06

-
  Anhydrit, gesr.
   Kunststoff weiss

3.20

D    Kunststoff weiss

20/20 30/30

BF: 11.17 m2

RH: 2.67 m
2.99-
3.02-
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Kellerabteil 7.2 Kellerabteil 6.3 Kellerabteil 4.4 Kellerabteil 5.4Kellerabteil 6.2 Kellerabteil 6.4 Kellerabteil 5.5 Kellerabteil 8.2 Kellerabteil 7.3 Kellerabteil 7.4 Kellerabteil 6.5 Kellerabteil 6.6 Kellerabteil 5.6 Kellerabteil 4.6 Kellerabteil 4.7 Kellerabteil 4.8 Kellerabteil 7.5 Kellerabteil 7.6 Kellerabteil 5.8 Kellerabteil 5.7 Kellerabteil 7.7 Kellerabteil 6.7 Kellerabteil 7.8

7m 9m4m 8m3m

N

1m

0m 10m

6m2m

5m

WAND

SCHLAUFDOSE UP
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Event Raum 1
BF: 89.02 m2

RH: 6.89 m

H36_002
0.22+
0.00±

B Parkett
W Putz
D Spaghettiplatten

41 80 61 20

455 80 2.315

Zugang Küche

Vordach

TRAFO2 TRAFO1

HFL

Nachteingang Hotel

Luftraum

Grundwasserfassung

H36_007
IV - WC

H36_008
WC Damen

EI 30

EXIT
EXIT

EXIT
1.20 m

EI 30

EXIT

EI 30

EXIT

EI 30

EXIT

EI 30

EXIT

EI 30

EXIT

EXIT

EI 30

EXIT

EI 30

EXIT EXIT
EXIT

1.80 m

EXIT

EI 30

EXIT

Luftraum
Alba
EI 90

HFL

EXIT

EXITEXIT
0.90 m

EXIT

EXIT
0.90 m

EXIT EXIT EXIT

EXIT

EI 30
EXIT

EI 30

EXIT

EI 30

EXIT

EI 30

EXIT

EI 30

1512 16107 13 18115 21144 19632 201 178 9

Alba 60
F 90

EXIT
0.90 m

EI 30

St
eig
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ne

0.90 m
EI 30

EXIT

Feuerwehraufzug 3
1100 x 2100 mm
1000 Kg

St
eig

zo
ne

0.90 m
EI 30

EXIT

Feuerwehraufzug 4
1100 x 2100 mm
1000 Kg

St
eig

zo
ne

0.90 m
EI 30

EXIT

St
eig

zo
ne

EI 30

EI 30

A

B

s.

HFL HFL

Schacht Schacht

Briefkasten

BA

x 50

Alba
EI 90

C

D

a b c d e f g h i j k l m n

Storz Briefkasten Storz BriefkastenStorz Briefkasten Storz

Absatz 0.5 cm

Absatz 0.5 cm

UK -1.57

Podest

RH : 3.89RH : 3.59

?
?

?
?

RH : 4.265

RH : 3.89

1 2 3 4

2

OK +16.06

UK +1.06

OK +16.06

UK +1.06

OK +16.06

UK +1.06

WLP

WLP

AB
L

FOL-Rohr

5555

5 5 5

FOL-RohrFOL-Rohr

AB
L

AB
L

AB
L

AB
L

Wasser

Event - Raum 2
BF: 265.40 m2

RH: 6.89 m

H36_004
0.22+
0.00±

B Parkett
W Putz
D Spaghettiplatten

BF: 158.74 m2

RH: 6.89 m

H36_005
0.22+
0.00±

B Parkett
W Putz
D Spaghettiplatten

Eventhalle 37
BF: 1'407.36 m2

RH: 14.20 m

H37_001
0.21+
0.00±

B Hartbeton
W Putz
D Akustikputz

Haupteingang
BF: 51.62 m2

RH: 6.89 m

H36_003
0.22+
0.00±

B Hartbeton
W Putz
D Spaghettiplatten

Eingang 2
BF: 24.75 m2

RH: 0.00 m

H36_006
0.22+
0.00±

B Hartbeton
W Putz
D Putz

IV - WC
BF: 2.97 m2

RH:2.30 m

H36_007
0.22+
0.00±

B Hartbeton
W Plättli
D Putz

WC Damen
BF: 19.43 m2

RH: 2.30 m

H36_008
0.22+
0.00±

B Hartbeton
W Plättli/Putz
D Putz

Wohnen, Veloraum
Veloraum

BF: 74.24 m2

RH: 4.265 m

H38_019
0.21+
0.02-

B Anhydrit od. Überzug
W Beton
D Beton

BF: 27.91 m2

RH: 4.165 m

H38_012
0.21+
0.02+

B ...
W Putz
D Heruntergehängte D.

Wohnen, Schmutzschl.
BF: 30.88 m2

RH: 2.775 m

H38_024
0.08+
0.02-

B Platten
W Beton
D Beton

Hotel, Büro
BF: 39.04 m2

RH: 4.165 m

H38_014
0.21+
0.02-

B ...
W Putz
D Heruntergehängte D.

Lobby
BF: 161.18 m2

RH: 7.225 m

H38_015
0.21+
0.02-

B Steinplatten
W Holzverkleidung / Weissputz
D Weissputz / GKP herhuntergeh.

Restaurant
BF: 141.53 m2

RH: 3.49 m

H38_017
0.21+
0.02-

B Steinplatten
W Weissputz
D GKP herhuntergeh.

Hotel, Cafè/Bar
BF: 40.97 m2

RH: 3.49 m

H38_016
0.21+
0.02-

B Steinplatten
W Weissputz
D GKP herhuntergeh.

Gastro, Küche
BF: 83.09 m2

RH: 3.62 m

H38_018
0.08+
0.02+

B PU
W Putz
D GKP herhuntergeh.

Gastro, Kühlraum
BF: 11.52 m2

RH: 3.82 m

H38_031 0.08+
0.02+

B PU
W Putz
D Putz

Lager
BF: 24.51 m2

RH: 4.265 m

H38_010
0.21+
0.02-

B Betonplatten
W Beton
D Beton

Entsorgung Hotel
BF: 21.85 m2

RH: 4.265 m

H38_026
0.21+
0.02-

B Monobeton
W Beton
D Beton

Entsorgung Wohnen
BF: 20.25 m2

RH: 4.265 m

H38_025
0.21+
0.02-

B Monobeton
W Beton
D Beton

Steigschacht, E-Technik
BF: 6.88 m2

RH: 4.27 m

H38_009
0.04+
0.02-

B Beton
W Beton
D Beton

Hotel, Büro
BF: 12.90 m2

RH: 4.165 m

H38_013
0.21+
0.02-

B ...
W Putz
D Heruntergehängte D.

BF: 9.00 m2

RH: 4.165 m

H38_020
0.21+
0.02-

B ...
W Putz
D Heruntergehängte D.

Wohnen, Schmutzschl.

Schmutzschl.

BF: 27.20 m2

RH: 2.775 m

H38_029
0.08+
0.02-

B Platten
W Beton
D Beton

Wohnen, Entree
BF: 8.66 m2

RH: 2.645 m

H38_022
0.21+
0.02-

B Platten
W Beton
D Beton

H37, Notausgang
BF: 18.99 m2

RH: 2.645 m

H38_011
0.21+
0.02-

B Platten
W Beton
D Metall Lamellen

Wohnen, Schmutzschl.
BF: 28.91 m2

RH: 2.775 m

H38_027
0.08+
0.02-

B Platten
W Beton
D Beton

Wohnen, Entree
BF: 8.62 m2

RH: 2.645 m

H38_021
0.21+
0.02-

B Platten
W Beton
D Beton

Wohnen, Schmutzschl.
BF: 28.90 m2

RH: 2.775 m

H38_030
0.08+
0.02-

B Platten
W Beton
D Beton

Wohnen, Entree
BF: 8.62 m2

RH: 2.645 m

H38_023
0.21+
0.02-

B Platten
W Beton
D Beton

Hotel,

BF: 22.98 m2

RH: 4.415 m

H38_028
0.08+
0.02-

B Steinplatten
W Beton
D Beton

Wohnen, Entree
BF: 8.62 m2

RH: 2.645 m

H38_021
0.21+
0.02-

B Platten
W Beton
D Beton

EI 30EI 30 EI 30 EI 30 EI 30

EI 30

EI 30

EI 30

EI 30

EI 60 nbb

UK FSt : +2.825
UK RSt : +2.855
OK FBr : +0.46
OK RBr :+0.43

UK RSt : +3.44
OK RBr :+1.00 UK FSt : +3.38

UK RSt : +3.44
OK FBr : +1.06
OK RBr :+1.00

UK FSt : +3.38
UK RSt : +3.44
OK FBr : +1.06
OK RBr :+1.00

UK FSt : +3.38
UK RSt : +3.44
OK FBr : +1.06
OK RBr :+1.00

UK FSt : +2.825
UK RSt : +2.855
OK FBr : +0.46
OK RBr :+0.43

UK FSt : +2.825
UK RSt : +2.855
OK FBr : +0.46
OK RBr :+0.43

UK FSt : +2.825
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OK FBr : +0.46
OK RBr :+0.43
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OK FBr : +0.46
OK RBr :+0.43

UK FSt : +2.825
UK RSt : +2.855
OK FBr : +0.46
OK RBr :+0.43

UK FSt : +3.38
UK RSt : +3.44
OK FBr : +0.61
OK RBr :+0.45

UK FSt : +3.38
UK RSt : +3.44
OK FBr : +0.61
OK RBr :+0.45

UK FSt : +3.38
UK RSt : +3.44
OK FBr : +0.61
OK RBr :+0.45

UK FSt : +3.38
UK RSt : +3.44
OK FBr : +0.61
OK RBr :+0.45

UK FSt : +3.38
UK RSt : +3.44
OK FBr : +0.61
OK RBr :+0.45

UK FSt : +3.38
UK RSt : +3.44
OK FBr : +0.61
OK RBr :+0.45

UK FSt : +3.38
UK RSt : +3.44
OK FBr : +0.61
OK RBr :+0.45 UK FSt : +3.38

UK RSt : +3.44
OK FBr : +1.06
OK RBr :+1.00

Warm /
Kalwtasser /
Ablauf
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Event - Raum 3

Hotel, Büro
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GIFAS 32A  (36.3)  MV-H36-E2-2

M

B
E

T
O

N
F

Ü
H

L
E

R

M

27.12

M

EI 60

BS

EI 60

M

M

U
K

V

LS

NUP

M

Pos. 01.3

PENDEL

T
2
5

AN TRASSE

3

M_H37_OB_05

19.1

UV37 (21X5)

27.11

LEER

LDA_H37_A_03

UV37 (21X1)

J_H36_E1_01

GR. 1, 1.50m a.f.B

M_H37_OB_12

LEER

3

M

TRASSE

11.4

M_H36_E3_03

3

3

LDA_H37_A_01

3

0
.
2
0
m

 
a
.
f
.
B

M

M

30L77-18 WW

+1.80m a.f.B

UV36 (19X6)

Pos. 01.3

LEER

LDA_H37_N_04

DOSE 9915

+0.30m a.f.B

M

M

LD_DMX_H37_IJ_01...04

DOSE 9913

HOTEL

REKLAMEN

BELEUCHTUNG

Pos. 19.2

LEER

+3.80m a.f.B

LS

CEE125

LS

M

M

LEER EINMESSEN

UV37 (21X3)

LS

0
.
2
0
m

 
a
.
f
.
B

3xT13

M

AP HAUPTSCHALTER MIT

STECKDOSE  63A

+0.50m Ok.f.B

SCHALUNGSCHONER

LIFTKOPF

+3.80m a.f.B

LS

+1.20m Ok.f.B

STEIGZONE

IN TRÄGER

C
E

E
1
2
5

+2.00m a.f.B

BD

LEER LEER

HV H37

T
2
5

AN TRASSE

GR. 1  +0.15m über

Türsturz AN KONSOLE

MIT 0.3m LÄNGE

GSA VIDEO

GR. 1  +13.00m AN

KONSOLE

MIT 0.5m LÄNGE

T
2
5

M

4.2

27.1

RWA

HOTEL

REKLAMEN

BELEUCHTUNG

RWA

4A

WALLPILOT

M

- FIBER ZU RACK HALLE 37 4xLC-DUPLEX

- 2x DMX ZU TRASSE PUNKT 2

- 4x DMX ZU RACK HALLE 37

- 4x UKV ZU RACK HALLE 36

- 4x NF LINE SIGNAL ZU RACK HALLE 36

- 6x UKV ZU GIFAS 36.5

- FIBER ZU GIFAS 36.5 4xLC-DUPLEX

- 2x DMX ZU GIFAS 36.5

- 4x UKV ZU TRASSE PUNKT 2

LS

LEER

M

+3.80m a.f.B

HOTEL

REKLAMEN

BELEUCHTUNG

27.7

STRANG 2

3

M

UKV

M

UV37 (21X5)

M

STRANG 2

3

M

4x UKV

FIBER

8.5

RWA

19.12

LEER

RWA

4A

LEER

25.8

LEINWAND

M

M

M

0
.
2
0
m

 
a
.
f
.
B

J_H36_E2_06

30L77-18 WW

K. +2.11

K. +4.67

STRANG 2

RACK

HOTEL

PENDEL

LEER

M

BOHRUNG Ø80mm

2.00m a.f.B

UV

HOTEL

23X1

EVAK

UV36 (18X3)

3

M M

BS

FIBER ZU RACK HALLE 37  4xLC-DUPLEX

- 2x DMX ZU TRASSE PUNKT 1

- 4x DMX ZU RACK HALLE 37

- 2x DMX ZU GIFAS 36.3

- 4xNF LINE-SIGNAL ZU RACK HALLE 36

- 4x UKV ZU RACK HALLE 36

- 6x UKV ZU GIFAS 36.3

- FIBER ZU GIFAS 36.3 4xLC-DUPLEX

- 4x UKV ZU TRASSE PUNKT 1

- 4x UKV ZU EVENT 1

LD_DMX_H37_IJ_05...08

LDA.EG.KI.02

GR. 1  +0.15m über Türsturz

AN KONSOLE MIT 0.3m LÄNGE

0.20m a.f.B

B
E

T
O

N
F

Ü
H

L
E

R

T23

BETONFÜHLER

RWA

0
1
.
0
5
.
3
5

LEER

HAUPTSCHALTER MIT

STECKDOSE 125A

M

UV37 (21X7)

NUP

KABELROLLER

DECKE

J.EG.BÜ.02

LEER

UV37 (17X7)

M

M

0
.
2
0
m

 
a
.
f
.
B

STRANG 2

PANIK

FUNKTION

- 230V

1.10m a.f.B

M

17.10

M

LEITUNGEN FÜR STEIGZONE IN

DIESEM BEREICH EINLEGEN!

1.10m a.f.B

LEER

+1.20m Ok.f.B

BD

RACK  H37

LEER

M M

M

18.11

RWA

4A

RACK  H37

3xT13

M

3

UV 63

LBC 3200/00

Line-Array-Lautsprecher

Bosch

OK +3.10m a.f.B

J.EG.LO.02

1

CEE32/16/

T25/23

M_H37_OB_09

T25

STRANG 2

J_H36_E1_03

M

L
D

A
.
E

G
.
T

P
.
0
1

100er KANAL

SCHWARZ AUF

TRAVERSE

3

GR. 1, 2.00m a.f.B

DOSE 9915

+0.30m a.f.B

J_H36_E3_04

3

L-PROFIL MONTAGE AN BRÜSTUNG

HAUPTSCHALTER MIT STECKDOSE 125A

20.5

L.EG.LO.01

M_H37_N_13

M_H37_N_14

- 2x UKV ZU RACK HALLE 36

+1.20m Ok.f.B

M

4.6

RWA

4A

CEE16

4.4

M

Pos. 19.2

GR. 1  +13.00m AN

KONSOLE

MIT 0.5m LÄNGE

BS

UV37 (22X4)

LDA.EG.KI.03

LS

3

BD

01.05.33

M

J_H36_E3_08

27.4

LICHTBAND VORDACH

LEER

RWA

LEER

LEITUNGEN FÜR STEIGZONE IN

DIESEM BEREICH EINLEGEN!

LEER

8.4

M_H37_N_11

M_H37_N_12

9915

1.80m a.f.B

UV37 (17X7)

19.9

LEER

HÖHE TRASSE

W-LAN

+0.30m Ok.f.B

M_H36_E1_05

+0.20m a.f.B

UV37 (21X7)

LEER

1

RWA

UKV

M

M

BRUGGERSTRASSE 56B

M_H36_E2_04

PANIK

FUNKTION

RWA

LDA_H37_F_01

BRK 115x115

STEIGZONE 4

WANDDOSE UP

4.40m a.f.B

J_H36_E3_05

J_H36_E2_04

GR. 1, 1.30m a.f.B

LS

+0.80m Ok.f.B

1.5m Kabel

11.7

UKV

18.16 27.3

LS

CEE32/16/

T25/23

R
W

A

LDA_H37_G_02

LDA_H37_I_02

1

19.11

4x FL AN TRÄGER

BD

3

100100

100 100 100 100100

200

2
5
0

2
1
0

2
1
0

255

200

200

230

220

255

200

200

230

230

200

255

230

2
5
0

230

290

290

220

200

255

230

200

2
5
0

2
1
0

2
1
0

255

200

200

230

220

255

200

200

230

230

200

255

230

2
5
0

230

290

290

220

200

255

230

200

2
5
0

2
1
0

2
1
0

255

200

200

230

220

255

200

200

230

230

200

255

230

2
5
0

230

290

290

220

200

255

230

200

2
5
0

2
1
0

2
1
0

255

200

200

230

220

255

200

200

230

230

200

255

230

230

290

290

220

200

255

230

2
9
0

2
9
0

2
5
0

2
1
0

2
1
0

255

200

200

230

220

255

200

200

230

230

200

255

230

2
5
0

230

220

200

255

230

200

2
5
0

2
1
0

2
1
0

255

200

200

230

220

255

200

200

230

230

200

255

230

2
5
0

230

290

290

220

200

255

230

200

2
5
0

2
1
0

2
1
0

255

200

200

230

220

255

200

200

230

230

200

255

230

2
5
0

230

290

290

220

200

255

230

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

100100100100

100100100100 100

100

100 100100

600600600600600600600600600600600600

200

2
5
0

2
1
0

2
1
0

255

200

200

230

220

255

200

200

230

230

200

255

230

2
5
0

230

290

290

220

200

255

230

POS.POS.

POS. POS. POS. POS.POS.

POS.

P
O

S
.

P
O

S
.

P
O

S
.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

P
O

S
.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

P
O

S
.

P
O

S
.

P
O

S
.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

P
O

S
.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

P
O

S
.

P
O

S
.

P
O

S
.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

P
O

S
.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

P
O

S
.

P
O

S
.

P
O

S
.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

P
O

S
.

P
O

S
.

P
O

S
.

P
O

S
.

P
O

S
.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

P
O

S
.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

P
O

S
.

P
O

S
.

P
O

S
.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

P
O

S
.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

P
O

S
.

P
O

S
.

P
O

S
.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

P
O

S
.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

P
O

S
.

P
O

S
.

P
O

S
.

P
O

S
.

POS.POS.POS.POS.

POS.POS.POS.POS. POS.

POS.

POS. POS.POS.

POS.POS.POS.POS.POS.POS.POS.POS.POS.POS.POS.POS.

POS.

P
O

S
.

P
O

S
.

P
O

S
.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

P
O

S
.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS.

POS. 100

POS. 100

POS. 100

P
O

S
.
1

0
0

POS. 100

P
O

S
.

1
0

0
P

O
S

.
1

0
0

POS. 100

POS. 100

POS. 100

POS. 100

POS. 100

POS. 100

POS. 100

POS. 100

POS. 100

POS. 100 POS. 100

POS. 100

POS. 100 POS. 100

POS. 100

P
O

S
.

1
0

0

POS. 100

3

EINLAGEN IN UNTERE

ZWISCHENDECKE

M

TÜREN STEUERUNG

NOCH OFFEN

GIFAS 63A  (36.2)  MV-H36-E2-1

STRANG 2

Pos. 13

27.2

DIREKTANSCHLUSS

DECKE

3

+0.20m a.f.B

NOT

LS

L
D

A
.
E

G
.
L
O

.
0
5

J.EG.BÜ.03

18.10

EINFÜGEPUNKT

M_H37_B_04

M

M

RESERVE BOHRUNG Ø80mm

FÜR SPÄTEREN AUSBAU

0.20m a.f.B

M

M

LD_DMX_H37_JK_05...08

EI 60

+1.20m Ok.f.B

HÖHE TRASSE

W-LAN

M_H36_E1_06

GSA VIDEO

UV36 (16X3)

UKV

230V

GR. 1  +0.15m über Türsturz

AN KONSOLE MIT 0.3m LÄNGE

1.50m a.f.B

+1.60m Ok.f.B

2m Kabel

LEER

3

UV 67

IM UG

M

UNTERFLURKANAL

BxH  600x30

IN DÄMMUNG

B
E

T
O

N
F

Ü
H

L
E

R

M

T25

M

BEAMER

UV 61

+0.50m Ok.f.B

M

T
Ü

R
E

RWA

SCHLAUFDOSE

K. +0.50

HÖHE

BRÜSTUNG

30L77-18 WW

+1.80m a.f.B

UV 64

STEIGZONE

IN TRÄGER

GR. 1  AN DECKE

M_H37_B_01

DETAIL IDIKATOR

CEE32/16/

T25/23

LEER

2xUKV

J.EG.KO.01

3

M

M

18.2

J.EG.BÜ.01

GR. 1-1, 1.10m a.f.B

0
.
2
0
m

 
a
.
f
.
B

M_H37_OST_02

UKV

LS

LDA_H37_E_02

U
K

V

GR. 1-1, 1.10m a.f.B

FIBER ZU RACK HALLE 37 4xLC-DUPLEX

FIBER GIFAS 36.2                4xLC-DUPLEX

4x UKV ZU RACK HALLE 36

+1.20m Ok.f.B

LD_DMX_H37_DE_05...08

HÖHE TRASSE

W-LAN

M

4x UKV

FIBER

BD

LD_DMX_H37_KL_01...04

3

1.10m a.f.B

J
_
H

3
6
_
E

2
_
1
0

BD

T25

CEE32/16/

T25/23

+1.20m Ok.f.B

M_H37_N_01

M_H37_N_02

18.14

2xUKV

T
2
3

effeff331

RWA

3

L.EG.TP1.01

BS

M

M

HÖHE

BRÜSTUNG

K. +3.10

LEER

M_H36_E1_03

M

LS

M

MM

8.1

Pos. 01.3

27.9

UKV

230V

M

BD

PA-SCHIENE

AUF TRASSE

M

GR. 1  +0.15m über Türsturz

AN KONSOLE MIT 0.3m LÄNGE

GR. 1  +0.15m über Türsturz

AN KONSOLE MIT 0.3m LÄNGE

LEER

4.9

LEER

4.1

GR. 1-1, 1.30m a.f.B

LD_DMX_H37_CD_01...04

M

M

UV37 (17X7)

J_H36_E2_09

NOT

AUSLÖSETASTER

HALTEMAGNET

TÜRE DURCHGANG

- 2x UKV ZU RACK HALLE 36

TISCH-

LEUCHTE

30L77-18 WW

K. +2.11

K. +4.67

K. +3.10

LS

T25

M

J_H36_E2_03

LS

11.12

STRANG 1

GR. 1  +0.15m über Türsturz

AN KONSOLE MIT 0.3m LÄNGE

B
E

T
O

N
F

Ü
H

L
E

R

WANDDOSE UP

HÖHE +1.15m a.f.B

M

T
2
5

UKV

27.10

+1.10m a.f.B

M

RWA

CEE32/16/

T25/23

1
.
5
0
m

 
a
.
f
.
B

L
D

A
_
H

3
6
_
E

1
_
0
4

M

18.17

J_H36_E2_12

4

M

LS

1.30m a.f.B

LEER

M

STRANG 2

J_H36_E2_11

M

WALLPILOT

STEIGZONE

IN TRÄGER

LD_DMX_H37_AB_01...04

01.05.36

25.2

RWA

M

UV37 (22X1)

CEE32/16/

T25/23

NUP

11.6

L.EG.LO.01

01.05.32

3

KABELROLLER

DECKE

LDA.EG.LO.01

EV. LEINWAND

3

3

K. +3.10

+3.80m a.f.B

effeff331

M_H36_E2_01

M

J_H36_E1_02

1

RWA

1.10m a.f.B

M

BS

30L77-18 WW

K.+3.57

EINFÜGEPUNKT

BD

11.2

18.5

M

UKV

LEER

WANDDOSE UP LEER

HÖHE +1.15m a.f.B

30L77-18 WW

K. +2.11

K. +4.67

L
D

A
.
E

G
.
L
O

.
0
4

RWA

RWA

3

PFEIFFE VOR TÜRE

BS

27.6

B

S

STEIGZONE

IN TRÄGER

20.6

M

3

UP ABZWEIGDOSE

FÜR 5x STOREN

EINLAGEN IN UNTERE

ZWISCHENDECKE

UV 62

4.7

18.4

3

LDA_H37_E_01

LDA_H37_M_01

25.1

RWA H37

M

BS

2xUKV

LS

LDA_H37_L_01

SCHLAUFDOSE

K. +0.50

4.3

+3.80m a.f.B

LICHTBAND VORDACH

M

UV

KÜCHE

17X5

UV36 (19X6)

M

M

4x UKV

FIBER

M

LEER

C
E

E
1
2
5

HÖHE TRASSE

W-LAN

30L77-18 WW

K.+0.85

30L77-18 WW

K.+3.57

RWA

LS

GEM. LIFTPLAN

3

M

1.10m a.f.B

K. +3.10

4xUKV

NOT

20.4

2xUKV

19.10

LEER

M

L.EG.TP2.01

BD

EVAK  MIK.

STANDORT ?

J_H36_E2_08

8.3

J.EG.LO.01

LEER

GR. 1-1, 1.30m a.f.B

WANDDOSE UP

HÖHE +1.15m a.f.B

1

1

RWA

BD

M

11.3

LD_DMX_H37_HI_01...04

M

+1.20m Ok.f.B

2
.
0
0
m

 
a
.
f
.
B

FIBER ZU RACK H37

2xLC-DUPLEX

LEER

UV36 (18X3)

T23

BD

3

100er KANAL

SCHWARZ AUF

TRAVERSE

M

Pos. 11

LBC 3200/00

Line-Array-Lautsprecher

Bosch

OK +3.10m a.f.B

30L77-18 WW

+1.80m a.f.B

WANDDOSE UP

1.00m a.f.B

LEER

UV37 (21X1)

M

M

1.10m a.f.B

M

LDA_H37_M_02

+0.80m Ok.f.B

1.5m Kabel

UV37 (21X7)

+3.80m a.f.B

DOSE IM UG

4

M

3

11.11

RWA

4A

M

UV HOTEL EG

GR. 1  +3.60m über Türsturz

AN KONSOLE MIT 0.5m LÄNGE

M_H37_OB_02

3

30L77-18 WW

+1.80m a.f.B

M

+0.20m a.f.B

LEER

18.12

J.EG.BÜ.04

DETAIL IDIKATOR

GSA VIDEO

J_H36_E3_07

M

M

C
E

E
1
2
5

T
2
3

M

M

LEER

LS

01.05.34

UV37 (21X3)

U
K

V

LD_DMX_H37_AB_09...12

M

Pos. 18

11.10

M_H37_OB_10

UV 59

L
D

A
.
E

G
.
L
O

.
0
4

T
1
5

- 230V

STEIGZONE 1

DIREKTANSCHLUSS

DECKE

UV37 (21X1)

NOT

STRANG 2

1
.
5
0
m

 
a
.
f
.
B

3

01.04.10

01.04.11

01.04.12

M

M

T
X

-
3
0
0
 
V

S
T

A
N

D
O

R
T

W
A

L
L
P

I
L
O

T

UV36 (20X1)

UV36 (20X3)

GR. 1-1, 1.10m a.f.B

EINFÜGEPUNKT

LD_DMX_H37_GH_05...08

25.3

1.30m a.f.B

3

STRANG 2

M_H37_N_15

M_H37_N_16

UV37 (21X5)

1.30m a.f.B

LS

+0.20m a.f.B

M

- NF LINESIGNAL ZU

RACK HALLE 36

M

0.20m a.f.B

GR. 1  +3.60m über Türsturz

AN KONSOLE MIT 0.5m LÄNGE

+1.20m Ok.f.B

1.50m a.f.B

HÖHE TRASSE

W-LAN

S.EG.LO.01

11.5

19.3

LS

0
.
2
0
m

 
a
.
f
.
B

Pos. 01.3

20.2

3

M

LBC 3200/00

Line-Array-Lautsprecher

Bosch

OK +3.10m a.f.B

STRANG 1

11.8

3

UV36 (19X5)

1.10m a.f.B

LBC 3200/00

Line-Array-Lautsprecher

Bosch

OK +3.10m a.f.B

M

- 230V

18.1

RDA

GR. 4x2 QUER

1.20m a.f.B

STRANG 1

RDA

GR. 4x2 QUER

1.20m a.f.B

LS

1
.
5
0
m

 
a
.
f
.
B

- 2x UKV ZU RACK HALLE 36

T
2
3

GR. 1-1

+2.00m a.f.B

ERSCHLIESSUNG

ÜBER LIFTSCHACHT

M_H37_B_08

LEITUNGEN FÜR STEIGZONE IN

DIESEM BEREICH EINLEGEN!

3

/EXIT

1.80m a.f.B

M

BRUGGERSTRASSE 56C

UV37 (21X7)

3xT13

RWA H 36/37

M

M

STRANG 1

LD_DMX_H37_CD_05...08

+2.00m Ok.f.B

LBC 3200/00

Line-Array-Lautsprecher

Bosch

OK +3.10m a.f.B

100er KANAL

SCHWARZ AUF

TRAVERSE

LUFTSCHLEIER

UV36 (19X6)

BRK 115x115

LDA_H37_D_02

DIREKTANSCHLUS

DECKE

MODELL CUBE

UV37 (17X5)

RWA

TRASSE PUNKT 1

M

LS

LDA_H37_D_01

19.6

M_H37_B_03

R
W

A

+2.00m a.f.B

M

EINLAGEN IN UNTERE

ZWISCHENDECKE

STEIGZONE IN TRÄGER

BIS 2.OG   K.= +10.95

LEER

LBC 3200/00

Line-Array-Lautsprecher

Bosch

OK +3.10m a.f.B

30L77-18 WW

K. +2.11

K. +4.67

HÖHE

BRÜSTUNG

PFEIFFE IN STURZ

ÜBER DER TÜRE

K. +3.36

GR. 1-1 QUER

+1.50m a.f.B

GR. 1, 1.30m a.f.B

25.7

NOT

GR. 1-1, 1.10m a.f.B

3

FIBER ZU RACK H37

2xLC-DUPLEX

UV BMA

UV37 (21X1)

LEITUNGEN FÜR STEIGZONE IN

DIESEM BEREICH EINLEGEN!

M

TX-300 V

AUDIO

CEE32/16/

T25/23

GR. 1  AN DECKE

01.05.31

M

STECKDOSEN-

SÄULE

BD

DOSE 9915

2xUKV

RWA

4A

3

BS

T
2
5

M

18.9

STEIGZONE

IN TRÄGER

STRANG 2

T
2
3

M_H36_E2_03

TÜRÜBERWACHUNG

AP ABZWEIGDOSE

FÜR LICHT IN HOHLDECKE

LDA.EG.BÜ.02

TX-300 V

STEIGZONE 2

3xT23

M

L.EG.TP4.01

1.10m a.f.B

UV37 (17X5)

RWA

UV37 (21X3)

M

GR. 1  +0.15m über Türsturz

AN KONSOLE MIT 0.3m LÄNGE

- NF LINESIGNAL ZU

RACK HALLE 36

M_H36_E3_05

M
J_H36_E2_01

U
K

V

4.5

MODELL LED FLUTER

1.30m a.f.B

+3.80m a.f.B

BS

8.2

UV 65

M

BD

LS

M_H37_N_03

M_H37_N_04

M_H37_OB_07

0.70m a.f.B

LS

K. +3.10

8x UKV

LDA_H37_J_01

UP HAUPTSCHALTER

SPÄLTI SCHALTGERÄTE AG

UP-WANDEINBAUDOSE 32A

MIT HAUPTSCHALTER

ART. NR. 291229s

+0.50m Ok.f.B

M

LEER

J
_
H

3
6
_
E

2
_
0
7

30L77-18 WW

+1.80m a.f.B

UV37 (21X3)

M_H37_OB_06

M

3

UV36 (18X3)

M

EINLAGEN IN UNTERE

ZWISCHENDECKE

SCHLAUFDOSE

K. +0.50

- NF LINESIGNAL ZU

RACK HALLE 36

+1.20m Ok.f.B

LDA_H37_K_02

27.5

M

GEMÄSS ANGABEN

GESITREL AG

PFIFFNER AG

M

M

M

M

RWA

CEE32/16/

T25/23

LBC 3200/00

Line-Array-Lautsprecher

Bosch

OK +3.10m a.f.B

C
E

E
3
2

UV37 (21X5)

LEINWAND

2x40

M

1
.
1
0
m

 
a
.
f
.
B

GR. 1, 1.50m a.f.B

M

RDA

GR. 4x2 QUER

1.20m a.f.B

+1.10m Ok.f.B

1
.
5
0
m

 
a
.
f
.
B

LDA_H37_A_02

1.50m a.f.B

3xT23

T
2
5

BD

LBC 3200/00

Line-Array-Lautsprecher

Bosch

OK +3.10m a.f.B

UKV

M

LEER

RWA

Pos. 01.3

UV37 (17X5)

KAMERA

GSA

J_H36_E3_02

T
2
5

L
D

A
.
E

G
.
L
O

.
0
2

M_H36_E3_02

L.EG.LO.01

LD_DMX_H37_MN_01...04LD_DMX_H37_JK_01...04

UV36 (19X6)

3xT23

C
E

E
6
3

CEE125

M

M

B
E

T
O

N
F

Ü
H

L
E

R

LDA_H37_G_01

6xUKV

DOSE IM UG

M

1
.
1
0
m

 
a
.
f
.
B

MODELL LED FLARE

LD_DMX_H37_LM_01...04

M_H36_E3_01

DOSE 9913

T25

M_H37_N_05

M_H37_N_06

M

K. +3.10

M

J_H36_E1_04

UV36 (19X6)

J_H36_E3_09

LIFTKOPF

MODELL CUBE

UV36 (33X1)

LEER

M

CEE32/16/

T25/23

LEER

RWA

4A

1
.
1
0
m

 
a
.
f
.
B

3xT13

M

- 2x UKV ZU RACK HALLE 36

GIFAS 32A  (36.4)  MV-H36-E3-1

3

LEER

20.1

LS

BD

M

PA = 25mm

2

 

M

19.5

BS

CEE63

PENDEL

LD_DMX_H37_EF_01...04

BS

M_H37_N_21

M_H37_N_22

1.10m a.f.B

M

M

1.50m a.f.B

CEE32/16/

T25/23

UV36 (19X5)

19.8

- NF LINESIGNAL ZU

RACK HALLE 36

T25

T23

M

0.20m a.f.B

HÖHE TRASSE

W-LAN

BS

M

CEE32/16/

T25/23

1.50m a.f.B

RWA

M

GR. 1  +3.60m über Türsturz

AN KONSOLE MIT 0.5m LÄNGE

K. +3.10

M_H36_E2_07

1.50m a.f.B

M_H36_E2_09

3

M

M

RWA

4A

T
2
5

LICHTBAND VORDACH

L.EG.LO.01

LDA_H37_N_03

2xUKV

M

1

WANDDOSE UP

4.40m a.f.B

EI 60

DOSE IM UG

M_H37_N_19

M_H37_N_20

M

M

1.10m a.f.B

HOTEL

REKLAMEN

BELEUCHTUNG

LEER

B
E

T
O

N
F

Ü
H

L
E

R

LDA_H37_N_01

LDA_H37_I_01

M

+2.00m a.f.B

- NF LINESIGNAL ZU

RACK HALLE 36

11.1

BD

01.05.30

M

BD

KABELROLLER

DECKE

UV37 (21X3)

M_H37_B_09

BS

LS

F
B

T

SCHALUNGSCHONER

LDA_H37_H_01

M

M_H37_N_07

M_H37_N_08

PENDEL

LD_DMX_H37_LM_05...08

LS

UKV

M_H37_B_05

M

M

M_H36_E2_02

UV

HOTEL

22X1

T
2
5

0.70m a.f.B

M

3xT23

1
.
1
0
m

 
a
.
f
.
B

18.7

RWA

B
E

T
O

N
F

Ü
H

L
E

R

M_H37_B_07

LIFTKOPF

U
K

V

T
2
3

FIBER ZU RACK HALLE 37 4xLC-DUPLEX

FIBER GIFAS 36.4               4xLC-DUPLEX

4x UKV ZU RACK HALLE 36

GR. 1  +0.15m über Türsturz

AN KONSOLE MIT 0.3m LÄNGE

18.3

11.9

DIREKTANSCHLUSS

DECKE

3

T
2
5

M

UV37 (21X1)

LS

MODELL LED FLUTER

RWA

J.EG.KO.02

- 230V

M_H37_OB_04

1.80m a.f.B

HÖHE

BRÜSTUNG

PFEIFFE MITTE PODEST

6xT23

T23

M_H36_E3_04

STECKDOSEN-

SÄULE

M

BRUGGERSTRASSE 56D

LDA.EG.LO.03

M_H36_E1_01

LDA_H37_L_02

M_H37_OB_11

UV37 (21X3)

M_H37_OB_03

M

CEE32/16/

T25/23

+0.20m a.f.B

NOT

1
.
5
0
m

 
a
.
f
.
B

M_H36_E2_06

01.05.37

01.05.38

RWA

4A

3

TX-300 V

BS

LBC 3200/00

Line-Array-Lautsprecher

Bosch

OK +3.10m a.f.B

17.11

GSA VIDEO

M

UV37 (21X1)

M

UV37 (21X5)

PFEIFFE MITTE PODEST

M_H37_OB_13

K. +3.10

+0.20m a.f.B

LEER

+0.20m a.f.B

M

M

M LEER

/EXIT

- 230V

J_H36_E3_01

3

M

3

BD

LEER

M

M

M

M_H37_B_06

schwarz AP

STEIGZONE

IN TRÄGER

+1.20m Ok.f.B

30L77-18 WW

K. +0.85

K. +3.57

KABELROLLER

DECKE

18.18

HÖHE

BRÜSTUNG

LBC 3200/00

Line-Array-Lautsprecher

Bosch

OK +3.10m a.f.B

M_H37_B_02

T
2
5

4.8

J
_
H

3
6
_
E

2
_
0
2

8.6

4
x
 U

K
V

U
K

V

19.4

BD

LDA_H37_F_02

11.13

NOT

PENDEL

M

LBC 3200/00

Line-Array-Lautsprecher

Bosch

OK +3.10m a.f.B

+0.30m Ok.f.B

TRASSE PUNKT 2

3

SCHLAUFDOSE

K. +0.50

UV37 (22X4)

3

M_H37_B_10

J_H36_E3_06

M

GR. 1-1, 1.50m a.f.B

CEE16

3

WALLPILOT

W
A

L
L
P

I
L
O

T

24V AB EVAK AUF

AUDIO RACK

HÄNDETROCKNER

U
K

V

LD_DMX_H37_MN_05...08

LEER

L
.
E

G
.
T

P
4
.
0
1

UKV

CEE32/16/

T25/23

LD_DMX_H37_DE_01...04

LDA.EG.BÜ.01

M_H37_OST_03

2xAGRO DOSE 9915

IN DECKE UG

- 2x UKV ZU RACK HALLE 36

LS

M

T25

4

GR. 1  +3.60m über Türsturz

AN KONSOLE MIT 0.5m LÄNGE

GR. 1  +0.15m über

Türsturz AN KONSOLE

MIT 0.3m LÄNGE

LEITUNGEN IN

BESTEHENDEN BODENKANAL

M

LDA_H37_H_02

4x UKV

FIBER

BS

+1.20m Ok.f.B

M

PENDEL HÖHE -2.10m

AB UK ISOLATION DECKE

HÖHE

BRÜSTUNG

STEIGZONE 3

M

LBC 3200/00

Line-Array-Lautsprecher

Bosch

OK +3.10m a.f.B

LS

1.80m a.f.B

T
2
3

BRUGGERSTRASSE 56A

M

LDA_H37_B_01

NOT

UV37 (22X1)

M

M_H36_E2_08

RDA

GR. 4x2 QUER

1.20m a.f.B

6xT23

LEER

1

M

M

T
2
3

LD_DMX_H37_FG_01...04

RWA

BS

M

1xUKV

+0.80m Ok.f.B

1.5m Kabel

UV36 (19X5)

30L77-18 WW

K.+0.85

+0.20m a.f.B

LEER

L.EG.LO.01

SCHLAUFDOSE

DECKE

PANIK

FUNKTION

T25

M

M

M

19.13

LEER EINMESSEN

1.10m a.f.B

UV 66

TÜRE NOCH OFFEN

18.6

RWA

M

GR. 1  +0.15m über Türsturz

AN KONSOLE MIT 0.3m LÄNGE

MODELL CUBE

J_H36_E3_03

230V

+3.80m a.f.B

DOSE 9913

M

M

3

T
2
3

LBC 3200/00

Line-Array-Lautsprecher

Bosch

OK +3.10m a.f.B

STECKDOSEN-

SÄULE

4

20.9

LS

M

GIFAS 32A  (36.5)  MV-H36-E3-2

GR. 1-1-1

27.17

+1.20m Ok.f.B

1.2m Kabel

RWA

4A

3

2x (18x2.5) HARTING ZU H37

QUERSCHNITT 2xTT 18x4 FLEX

J.EG.LO.03

RWA

LS

NUP

LEER

L
D

A
.
E

G
.
L
O

.
0
2

T25

3

30L77-18 WW

+1.80m a.f.B

B
E

L
.
 
E

I
N

G
A

N
G

30L77-18 WW

K. +0.85

K. +3.37

LD_DMX_H37_HI_05...08

LDA.EG.KI.01

DOSE 9913

+1.10m a.f.B

HÖHE

BRÜSTUNG

UV37 (21X5)

19.2

M_H37_OB_01

L.EG.TP2.01

BS

WANDDOSE UP

HÖHE +1.15m a.f.B

J
_
H

3
6
_
E

2
_
0
5

LS

3

LS

AM BODEN

UV37 (21X7)

EI 60

T
2
5

M

LDA_H37_N_02

+1.20m Ok.f.B

LIFTKOPF

MODELL CUBE

M

UV37 (21X7)

M

M

M

LS

RWA

GR. 1, 1.50m a.f.B

UV 60

L.EG.LO.01

Pos. 19.2

ANSCHLUSS

BELEUCHTUNG

NOT

NOCH OFFEN GEM. POLARTECH AG

LEER

LD_DMX_H37_KL_05...08

M

CARD

GR. 1-1 QUER

+1.50m a.f.B

B
E

T
O

N
F

Ü
H

L
E

R

M_H36_E2_05

4x(18x2.5) HARTING

ZU H37

T25

UKV

M

NOT

+1.10m Ok.f.B

L
.
E

G
.
T

P
1
.
0
1

BS

UV37 (21X3)

WALLPILOT

M

L
.
E

G
.
T

P
3
.
0
1

230V

M

M

PANIK

FUNKTION

1.10m a.f.B

27.8

19.7

M M

0.20m a.f.B

LDA_H37_J_02

HÖHE TRASSE

W-LAN

LBC 3200/00

Line-Array-Lautsprecher

Bosch

OK +3.10m a.f.B

M

3

UV37 (17X5)

M

20.8

BS

+1.20m Ok.f.B

M_H37_B_12

WANDDOSE UP LEER

HÖHE +1.15m a.f.B

LD_DMX_H37_GH_01...04

M

-

+41 44 444 17 17

-

A 2

Datu m datum

1:150

Verband Schweiz.
Elektro-Installationsfirmen
Limmatstrasse 63
CH - 8005 Zürich

-
Tel:

-

N am e

Index

-

Fax:

-

Druck-

Projektnummer

Datu m

Format

+41 44 444 17 18

-

Gepr.

-

Gez .

info@vsei.ch

Plannummer
Mst.

-

-

Apparateplan EG

Eventlocation



56.37 m2

4.89
4.77

Vorplatz
42.87 m2

4.89
4.77

19.92 m2

4.87
4.77

n

a

WLP/HFLWLP/HFL

18.76 m2

4.87
4.77

18.32 m2

4.87
4.77

23.17 m2

4.87
4.77

22.64 m2

4.87
4.77

23.29 m2

4.87
4.77

23.38 m2

4.87
4.77

23.38 m2

4.87
4.77

Einzelzimmer 115
23.37 m2

4.87
4.77

18.32 m2

4.87
4.77

18.48 m2

4.87
4.77

18.94 m2

4.87
4.77

19.36 m2

4.87
4.77

18.94 m2

4.87
4.77

18.94 m2

4.87
4.77

1 3 4 6

18.94 m

8

2

9

4.87

11

4.77

13 14 16 18

18.94

19

m

21

2

2

4.87

5

4.77

7 10 12 15

18.94

17 20

m2

4.87
4.77

1512

18.94 m

16

2

10

4.87

7

4.77

13 18115

18.94

21

m

14

2

4 19

4.87
4.77

632 20

19.33

1 17

m2

8

4.87

9

4.77

Einzelzimmer 114
19.36 m2

4.87
4.77

A

B

5

23.37

EI30

5

m

EXIT

5

0.90

2

5

4.87

m

5

4.775

5

5

5

23.35

5

m
5

2

5

4.875

4.775

5

5

5
23.35

5

m
5

2

5
4.87

5

4.77
5

5

5

5

23.29

5

m

5

2

5

4.87

5

4.77

5

5

22.60

5

m

5

2

5

4.87

5

4.77

55

22.80

5

m

5

2

5

4.87

5

4.77

5

Hotel Flur

5

5

50.16

5

m

0.90

5

2

m

5

4.89
EXIT

5

4.77

5

EI30

5

EI30

5

EI30

5

5

5

5

HFLHFL

5
5

5

5

Hotel Flur

EINFÜGEPUNKT

( ≈ 12 Personen)

FB +4.875

RB +4.775

B: PVC

W: Weissputz, gestrichen

D: Weissputz, gestrichen

1
.
5

Flipchart

heruntergehängte Decke:

z.B. Microperforierte

Holzfurnierdecke mit

integrierter Heizung/-kühlung

mit Lüftung Zuluft,

7x Anschlussdosen

(D160mm) à 50m3/h =

350m3/h

B

Pl.Nr. 468.00

AK Beton roh

1
.
5

Brandschutztüre Alu, EI30

B

magnetisch

P
l
.
N

r
.

brandfallgesteuert

4
6

9
.
0

0

Sitzungszimmer I 1.OG

23.3m2

ZIMMER S1

BÜRO 1.OG

FALTWAND

BÜHNE

FLEXIBLE

MODULE

TECH. RAUM

Einfügepunkt

1
5
0

Einfügepunkt

4m
5m

6m 9m7m
10m0m

2m

N

3m 8m1m

Einzelzimmer 116Einzelzimmer 118Einzelzimmer 120Einzelzimmer 122Einzelzimmer 124Einzelzimmer 126Einzelzimmer 128

Doppelzimmer 125 Doppelzimmer 123
Doppelzimmer 121 Doppelzimmer 119 Doppelzimmer 117 Einzelzimmer 111

Einzelzimmer 100Einzelzimmer 102Einzelzimmer 104Einzelzimmer 106Einzelzimmer 108Einzelzimmer 110Einzelzimmer 112
Lager T1

Doppelzimmer 109 Doppelzimmer 107 Doppelzimmer 105 Doppelzimmer 103 Doppelzimmer 101

Pos. 04

LS

Pos. 20

236

LS

Pos. 10.1 - Länge =ca. 15.2m

Pos. 01.4

Pos. 12

LS

LS

795

Pos. 17

9.18

Pos. 01.4

Pos. 20

Pos. 13

LS

29

5.15

13.16

127

LS

9.19

448

Pos. 04

Pos. 01.4

5.16

Pos. 20

Pos. 04

LS

LS

Pos. 01.4

1.16

901

5.17

689

LS

EINFÜGEPUNKT

9.17

Pos. 04

951

Pos. 03.1

Pos. 10

Pos. 01.4

795 1228

LS

L=6.4m inkl. Einspeisung beidseitig

LS

31

72

M

18

179

1
6
0

314

3

25

3

1
8
9

1
8
3

ROHRE IN

BACKSTEIN

+0.50m a.f.B

9
6

SCHALUNGS-

SCHONER

+0.50m a.f.B

UKV

M

3

31

UKV

8
1

3

3

BS

TV

ROHRE IN

BACKSTEIN

+0.50m a.f.B

3

3

55

TV

1
5
8

60

S
T

R
O

M
S

C
H

I
E

N
E

 
I
N

 
A

U
S

S
P

A
R

U
N

G

1
8
0

C

1
6
8

3

C

62

TV

3
2
1

2
1
8

+1.10m a.f.B

1
6
0

C

15

1
8
0

1
8
0

TV

LDA.1O.TP.01

ULK

30L77-18 WW

K. +6.06

286

15

1
9
1

M

75

L
D

A
.
1
O

.
T

P
.
0
3

75

VENTILE

1
7
6

VENTILE

1
6
8

1
9
1

314

3

1
8
0

30L77-18 WW

K. +7.67

3

M

7
9

3

1
7
6

STEIGZONE 4

30L77-18 WW

K. +7.67

UKV

30L77-18 WW

K. +6.06

3

FENSTER-

ÖFFNER

28

1
7
6

M M

1
5
8

330

55

15

43

BS

9
6

25

9913

55

55

3

7
2

2
1
8

1
8
0

LDA.1O.KO.05

TV

ULK

30L77-18 WW

K. +6.06

1.80m a.f.B

ULK

3

UKV

HOHLDECKE

1.10m a.f.B

3

3

1
8
0

15

5.13

1
8
0

1.80m a.f.B

9
6

3

3

7
2

15

1.10m a.f.B

25

STEIGZONE 2

UKV

1
6
0

ULK

62

30L77-18 WW

K. +7.67

3

M

TV

18

169

15

3

VENTILE

TV

3

VENTILE

C

3
2

1
6
8

1
8
0

TV

1
4
5

KONVERTER AP

IN ABZWEIGDOSE

WAND

15

15

M

1
6
0

EINFÜGEPUNKT

1
6
0

1
6
0

8
0

31

75

15

2
1
8

GR.1

3

RACK

C

SCHALUNGS-

SCHONER

+0.50m a.f.B

BS

C

1
6
0

70

7
2

1
5
8

1.14

1
6
0

84

3

ULK

+1.10m a.f.B

38

3

25

1
8
0

VENTILE

55

2
4
8

13.18

196

M

ULK

3

C

33

3

ROHRE IN

BACKSTEIN

+0.50m a.f.B

3

UKV

34

1
6
0

9
5

UKV

3

KANAL AP

1
6
0

30L77-18 WW

+1.80m a.f.B

25

GR.1

1
8
0

7
3

3 3

18

SCHALUNGS-

SCHONER

+0.50m a.f.B

36

BD

UKV

M

7
2

1
5
8

ULK

3

LEITUNGEN FÜR STEIGZONE IN

DIESEM BEREICH EINLEGEN!

M

UV 1.4

HOTEL

15

9
6

M

2
1
8

TV

1
4
5

LDA.1O.S1.01

LDA.1O.S1.02

LDA.1O.S1.03

15

3

1
6
0

62

ULK

75

80

TV

1
8
8

38

1
6
0

55

2
2
2

IN HD

ULK

M

M

25

2
4
8

75

3

UKV

1
6
0

ULK

1
8
0

1.80m a.f.B

75

VENTILE

25

3

VENTILE

15

ROHRE IN

BACKSTEIN

+0.50m a.f.B

1
8
0

3

TV

183

9
5

3

1
8
0

UKV

1
5
8

VENTILE

VENTILE

3

3

1
9
1

3

25

7
3

2xUKV

9
5

VENTILE

9
6

C

75

BS

1
9
1

9
5

C

3

186

C

VENTILE

185

3

75

7
2

TV

BS

ULK

3

VENTILE

3

3

3
60

1
6
0

13.15

1
4
5

U
K

V

1.15

1
6
0

3

LEITUNGEN FÜR STEIGZONE IN

DIESEM BEREICH EINLEGEN!

15

25

VENTILE

2
1
8

1
9
1

SCHALUNGS-

SCHONER

+0.50m a.f.B

1
9
1

3

9
5

9
6

75

1
6
8

UKV

L.1O.B.Z125.01

B
E

T
O

N
F

Ü
H

L
E

R

M

1
6
0

55

1
8
0

330

2
7

C

1
6
8

M

+1.10m a.f.B

43

4
0

VENTILE

3

7
2

M

2
8
6

2
8
8

1
8
0

FENSTER-

ÖFFNER

3

ULK

M

GR.1

M

3

1
4
5

15

1
5
8

+0.20m a.f.B

NEBEN FENSTER

1
6
0

J.1O.S.Z125.01

1
7
6

75

C

UKV

BS

1
5
8

1
6
0

3

M

36

111

40

B
E

T
O

N
F

Ü
H

L
E

R

BS

3

196

1
6
5

2
1
8

UKV

1.10m a.f.B

178

25

31

3

TV

C

119

3

ULK

105

60

1
8
0

1
8
0

M

2
8
1

5.12

M

ULK

30L77-18 WW

+1.80m a.f.B

SCHALUNGSSCHONER

+0.50m a.f.B

1
5
8

1
8
0

9
5

42

1
5
8

C

2
4
8

1
5
8

M

1
6
0

TV

7
2

C

3

31

1
6
3

SCHALUNGS-

SCHONER

UNTEN

ULK

SCHALUNGS-

SCHONER

UNTEN

3

VENTILE

4

ULK

25

1
8
0

13.17

2
1
8

3

1
4
5

C

25

3

C

1
4
5

25

M

75

B
E

T
O

N
F

Ü
H

L
E

R

1
6
0

ULK

BS

1
5
8

UKV

1
5
8

3

253

3

LDA.1O.KO.01

+VENTILE

SCHALUNGS-

SCHONER

UNTEN

3

UKV

3

BS

ULK

UKV

3

2
9
5

25

75

1.13

25

157

15

UV 1.2

HOTEL

7
3

1
6
0

VENTILE

3

3

1
5
8

M

3

72

M

UKV

1
8
0

25

3
2
1

9.16

SCHALUNGSSCHONER

+0.50m a.f.B

TV

B

S

3

313

314

3
2
1

2
7

43

3

VENTILE

33

3
9

9
5

1
4
4

1
6
0

3
5
0

3

1
9
1

75

9.14

BS

3

18

3

1
4
8

1
4
5

3

1
6
0

15

1
7
6

1
6
0

9
5

M

31

3

313

C

1.80m a.f.B

M

38

33

3

LICHT

FENSTER-

ÖFFNER

SCHALUNGS-

SCHONER

+0.50m a.f.B

ULK

BS

M

1
6
0

1
5
8

1
6
0

L
D

A
.
1
O

.
K

O
.
0
3

L
D

A
.
1
O

.
K

O
.
0
4

25

75

3

47

3

90

9
5

ULK

1
6
0

ULK

219

3

55

18

71

TV

+HDMI

C

AGRO

9911

TVTV

M

55

3

72

3

1
6
0

2
4
8

3

UKV

1
7
6

31

34

AGRO

9911

UKV

15

28

183

ULK

3

281

1
3
1

3

96

M

1
6
0

3

9.20

BS

TV

UKV3

VENTILE

25

7
2

M

25

9.15

9
5

TV

25

72

B
E

T
O

N
F

Ü
H

L
E

R

286

TV

18

75

25

1
6
0

3

3

VENTILE

M

SCHALUNGS-

SCHONER

+0.50m a.f.B

VENTILE

U
K

V

1
6
0

9
5

3

3
9

3

VENTILE

1
6
0

6
1

BS

1
8
0

UKV

VENTILE

3

9
5

188

BS

25

31

3

34

1
7
6

3
2
1

BS

30L77-18 WW

K. +6.06

3

SCHALUNGSSCHONER

+0.50m a.f.B

3

GR. 1

0.30m a.f.B

70

25

MM

TV

1
9
1

UKV

2
1
8

C

4
0

LEITUNGEN FÜR STEIGZONE IN

DIESEM BEREICH EINLEGEN!

60

TV

C

4
0

ULK

3

1
9
1

1
8
3

1
8
0

3

ULK

UKV

7
3

9
5

1
8
0

C

VENTILE

C

3

1
8
0

TV

179

25

31

KIR

1
8
0

BS

1
4
5

VENTILE

31

723

VENTILE

25

BS

2
1
8

3

1
3
7

3

25

1
4
7

TV

M

C

1.10m a.f.B

3

364

1
8
0

1
8
0

9
5

9
5

1
6
8

1.80m a.f.B

40

C

76

1.10m a.f.B

1
6
8

31

UKV

1
8
0

42

15

UV 1.3

HOTEL

3

M

ROHRE IN

BACKSTEIN

+0.50m a.f.B

3

ROHRE IN

BACKSTEIN

+0.50m a.f.B

STEIGZONE IN TRÄGER

BIS 2.OG K. +10.95

3

STEIGZONE 1

25

313

1
4
5

1
4
8

L
D

A
.
1
O

.
K

O
.
0
2

1
6
0

3

72

7
2

7
2

31

30L77-18 WW

+1.80m a.f.B

UKV

1
7
6

UKV

9
5

25

7
3

M

UKV

62

3

VENTILE

ULK

TV

3

9
5

172

174

1
4
8

34

LDA.1O.KO.02

13.14

2
1
8

GR.1

3

110

1
5
8

9
6

25

FENSTER-

ÖFFNER

KEINE

HOHLDECKE

TV

3

3

25

M

RDA

+1.70m a.f.B

SCHALUNGSSCHONER

+0.50m a.f.B

STEIGZONE 3

C

3

364

51

70

VENTILE

71

3

71

25

BS

9
5

VENTILE

1
6
0

1
6
0

GR. 1

0.30m a.f.B

173

328

25

15

5.14

ULK

VENTILE

30L77-18 WW

K. +7.67

BD

VENTILE

9913

3

M

1
6
0

7
9

1
4
8

13.19

1
4
5

LDA.1O.TP.02

1
8
0

UKV

C

31

72

31

LEITUNGEN FÜR STEIGZONE IN

DIESEM BEREICH EINLEGEN!

330

1
8
0

VENTILE

3

UKV

75

71

C

UV 1.1

HOTEL

C

BS

Einfügepunkt

-

+41 44 444 17 17

-

A 2

Datu m datum

1:150

Verband Schweiz.
Elektro-Installationsfirmen
Limmatstrasse 63
CH - 8005 Zürich

-
Tel:

-

N am e

Index

-

Fax:

-

Druck-

Projektnummer

Datu m

Format

+41 44 444 17 18

-

Gepr.

-

Gez .

info@vsei.ch

Plannummer
Mst.

-

-

Apparateplan 1.OG

Eventlocation



FSt

2.44

3.2
1

5

5

5

11.21

87

15

11.31

30

UK

1.20

5

7.02

+12.01

11.31

1.78

15

2.5
0

5

5

25

:

87

2

1.78

20

+13.59

5

1.0
5

11.21

5

7.02

FBr

m

25

2.45

51

:

5.1
0

11.31

5

12

OK

18.97

80

11.21

RSt

6.1
3

2

5

5

5

25

11.31

1.30

UK

90

m

5

+14.05

12

1.78

2

34/

5

23.49

5

:

5

1.85

1.30

m

:+11.71

5.7
5

5

3.52

FSt

11.21

5

18.97

25

RBr
5

12

UK

11.31

1.78

15

OK

90

5

5

5

2

80

3.5
2

+11.78

5.1
0

11.21

5

12

+14.15

m

25

30

:

15

11.31

5

5

:

18.97

25

11.21

2.5
0

FBr

4.4
5

2

5

RSt

14.29

80

11.31

20

OK

5

m

5

12

UK

25

2

51

+13.53

2.5
7

23.29

5

5

1.78

5

m:

5

5

12

:+11.97

11.21

1.85

FSt

5

5

RBr

11.31

5

18.51UK

5

3.52

OK

1.78

11.21

2.5
7

5

11.21

5

12

5

80

11.31

+13.59

2.5
7

11.31 5

5

+12.01

25

2
:

5

2 5

12

:

25

m
RSt

3.1
7

m
5FBr

5

87

18.35
UK

5

22.64

5

OK

14.29

1.78

5

5

25

55

11.31

87

11.21

:+11.71

3.1
7

11.21

6.1
3

5

5

+14.05 11.31

5

RBr

90

11.31
5

1.92

:

2

25

OK

15

2

5

5

FSt

m

15

+11.78

m 5

15

UK

22.83

3.5
2

15

23.17

:

5

1.30

5

30

FBr

90

Doppelzimmer 325
5

1.30

+14.15

11.21

2.5
0

OK

5.1
0

11.21

5

15

:
11.31

+12.01

20

+13.53

1.19

11.31

5

1.92

RSt
2

51

+14.15

:

15

2

5

5

UK m

15

OK

FSt

1.93

m

5

12

5

22.63

1.9
6

:+11.97

UK

5

18.35

5

5

:+11.71

5.4
4

UK

5

12

5

27

RBr

11.21

25

+13.59

+12.01

5

11.21

5

12

OK

11.31
:

:

36

25

11.31

5

5

+11.78

2

1.2
3

RSt

12

2

5

:

2.01

m

11

RBr

UK

5

m

5

FBr

5

23.26

11

5

UK

1.93

18.79

09-045-411

OK

15

1.2
3

:+11.71

+12.01

5

Nr.

1.22

+13.53

36

+14.15

RBr

15

+12.41

Plan-

25

:

25

30

:

OK

1.11

=

Q36-37/3

1.11

FSt

3.52

11.21

1.7
0

+14.15

+11.78

25

OK

09
-0

45
-4

12

15

UK

25

11.31

20

+12.01

:

1.22

7/18/5

Nr
.

1.93

5
80

2

1.7
0

5

FBr

15

WS

Pl
an

-

5

+13.59

25

m

30

OK

2.01

A
R

C
H

5

Q3
6-

37
/4

12

:

1.78

23.385

25

+13.53

5

Bauing

09-045-412

5

1.85
RSt

2.8
8

FBr

:

gem.

12

Nr.

25

UK

5

3.8
1

5

FSt

5

cm,

Plan-

12

5

1.78

39

FSt

UK

27

50

Q36-37/1

5

:+11.71

80

11.21

1.5
0

5

5

12

alle

EI30

1.93

RBr

25

11.31

20

+14.15

+13.59

5

Verankerung

EI30

5

OK

25

2

:

1.92

Mauer:

St
eig

zo
ne

15

+11.78

80

m

:+11.97

RSt

5

EXIT

:

1.14

25

23.38

FSt

UK

15

95
*9

3*
21

FBr

6.6
3

1.78

25

5

5

3c
m

1.30

W
LP

OK

55

1.85

5

:+11.71

30

MF
-D
äm

mp
lat
te

1.30

1.5
0

+13.53

5

3.30

+12.01

RBr

15

3c
m

1.0
5

:

1.78

11.21

30

5

OK

1.92

MF
-D
äm

mp
lat
te

5.1
0

FSt

80

11.31

43

5

+11.78

5

3c
m

6.1
3

UK

25

2

6

UK

:

12

MF
-D
äm

mp
lat
te

1.0
5

5

25

m

2.32

OK

FBr

5

3c
m

1.5
0

+13.59

87

23.33

1.20

OK

27

MF
-D
äm

mp
lat
te

UK

1.0
5

:

1.78

:

2.09

+13.53

12

3c
m

5.1
0

RSt

87

43

UK

:

5

MF
-D
äm

mp
lat
te

6.6
3

UK

25

6

:

FSt

1.92

3c
m

m

55

5

77

11.21

2.32

OK

UK

5

MF
-D
äm

mp
lat
te

1.5
0

0.90

:+11.71

1.78

11.31

1.20

5

5

3c
m

15

St
eig

zo
ne

1.0
5

RBr

79

2

2.09

+13.59

1.30

MF
-D
äm

mp
lat
te

EI30

5.1
0

OK

5

m

2.32

5

RSt

1.30

3c
m

Türe

15

+11.78

20

23.29

1.20

:

UK

15

MF
-D
äm

mp
lat
te

EXIT

:

90

79

2.09

OK

5

1.92

3c
m

FBr

5.1
0

5

43

UK

:+11.71

5

MF
-D
äm

mp
lat
te

2.00

OK

6.6
3

1.78

5

RBr

6

3c
m

12

55

+13.53

80

11.21
UK

OK

43

5

MF
-D
äm

mp
lat
te

1.5
0

:

30/

12

OK

+11.78

27

3c
m

1.0
5

FSt

20

3.67

FSt

:

12

MF
-D
äm

mp
lat
te

5.1
0

UK

25

RBr

FBr

5

3c
m

6.1
3

5

2.8
8

FSt

OK

2.01

MF
-D
äm

mp
lat
te

1.0
5

+13.59

66

19.36+13.53

5

+12.01

1.5
0

1.2
3

:
2

RSt

:

15

m

1.0
5

42

RSt

+14.05

mFSt

1.22

0.90

5.1
0

UK

1.2
3

11.21

RBr

UK

25

St
eig

zo
ne

6.6
3

5

66

11.31

UK

5

1.10

EI30

55

:+11.71

1.5
0

+13.59

1.78

2.14

EXIT

20

:

1.79

2.1495
*9

3*
21

1.0
5

+14.05

RSt

1.78

2.14

W
LP

:

5.1
0

25

19.06

RBr

UK

2.14

1.89

RSt

1.19

m

FSt

1.78

5

OK

90

4.67

2

OK

1.92

2.82

UK

5.1
0

2.58

FSt

6

RH

25

OK

6.1
3

RBr

4.76

2.32

RBr

1.78

2.50

1.0
5

RSt

2.60

1.20

:

1.85

RH

FBr

4.67

2.09

:+11.97

5

1.0
5

:

2.60

10.71

:

1.78

FBr

5.1
0

4.76

Kg

3.52

5

1.85

5

12

1.22

1000

25

5

:

m

FSt

5

25

mm

5

7.02

1.78

2.14

0.90

+12.01

12

OK

2100

25
:+11.97

1.85

St
eig

zo
ne

5

+11.78

x

7.02

FSt

5

m

OK

12

:

1100

25

1.78

0.90

5

FBr

4

3.52

1.92

EXIT

12

OK

Feuerwehraufzug

25

5

25

5

5

+13.53

Kg

3.34
:+11.97

1.78

+14.15

12

:

1000

5

:

1.92

FSt

5

9.05

mm

20
RBr

25

UK

12

5

2100

3.08

:

1.78

5

5

90

x

:+11.97
5

1.85

12

+13.59

2.12

1100

29

+14.05

5

5

:

5

3

30/
5

1.78

12

RSt

75

Feuerwehraufzug

20

+14.05

1.85

5

UK

5

Kg

25

OK

5

12

RBr

25

1000

3.42

+14.15

5

1.78

5

OK

5.98

mm

5

:+11.71

1.85

12

2.60

+11.78

OK

2100

5

20

RBr

5

5

:

4.67

x

3.34

:

OK

1.78

12

FBr

2.60

1100

5

+11.78

5.62

5

+13.53

4.76

2

25

:

5

12

:

2.58

Feuerwehraufzug

3.52

FBr

OK

1.78

5

FSt

4.67

Kg

25

OK

5

1.85

UK

1.14

1000

+14.05

3.51

+13.53

5

15

5

mm

3.51

:+11.97

:

1.78

nbb

+13.59

4.4
5

2100

25

+14.05

FSt

1.85

EI30,

:

5

x

3.51

5

UK

5

Lifttürverkleidung,

RSt

2.5
7

1100

5

5

3.51

1.78

2.10x1.20m

UK

5

1

25

UK

+13.59

1.85

Kabine

20

5

15

Feuerwehraufzug

3.52

5

:

5

betrieben

5

:+11.71

1.5
0

25

RBr

RSt

1.78

Elektrisch

2

RBr

15

5

UK

1.92

1125kg

5

OK

2.5
7

25

FBr
5

25

/

20

+11.78

5

3.52

:+11.97

1.78

12.41

Personen

2

3.1
7

:

UK
+14.05

25

RBr

1.89

+

15

5

FBr

5

3.51

OK

1.78

=

5300

2

OK

25

Luftraum

3.51

5

1.79

OK

Schindler

5

+13.53

6.1
3

Rohmass

25

+12.01 FBr

1.78

5

Lift

20

:

90

Gesamt

3.51

UK

:

1.10

x

2

2

FSt

Achsen

3.51

5
FBr

25

7

UK

5

ext.

25

5
OK

2.06

x

1

5

und

3.52

55

15

18

+13.59

25

90

Wände

25

UK
+14.05

1.30

=

1

:

6.1
3

5.1
0

ext.

3.34

OK
:

1.30

hbt

1

RSt

90

3.6
7

Treppenhäuser

RSt
FSt

5

ausführen

15

25

UK

30

Achsen

OK
UK

20

1.92

Schindler

1

5

3.2
1

3.37

:+11.97

5

5

gemäss
1

:+11.71

15

5

UK
+14.15

12

ACHTUNG:
25

RBr

90

1.5
0

17

:

5

Hotellift 1

OK

5.1
0

15

5

RSt

27

Stockwerktableau

09
-0

45
-2

40

1

+11.78

20

90

7

Aussparung

12

Nr
.

25

15

5.1
0

:

5

17

5

Pl
an

-

1

FBr

14
.58

6.1
3

5

1.92

Q1

1

OK

25
/

90

5

+12.01

5

H3
8

25

+13.53

6

7 :

15

09
-0

45
-2

40

1

:

20/

6.1
3

FBr

5

Nr
.

1

FSt

25

1.0
5

RSt

20

Pl
an

-

25

UK

34

90

FBr

3.34

Q1

1

5

5

5.1
0

1.0
5

:

5

H3
8

+13.59

3.08

1

15

5.1
0

:

25

09
-0

45
-2

41

:

25

20

4.4
5

+14.15

1.65

Nr
.

RSt

1

3.34

5

:

18

Pl
an

-

1

UK

5

2.5
7

UK

1.69

Q2

RSt

25

25

5

:
:

25

H3
8

+14.05

1

3.52

5
5

5

3.51

09
-0

45
-2

41

OK

2

25

:

RBr

:+11.71

3.14

3.51

Nr
.

+14.15

5

7.02

5

FBr

OK

42

25

Pl
an

-

25

20

2.5
7

:

:

5

3.51

Q2

2

7.02

5

RStRSt

3.47

3.51

H3
8

5

25

3.1
7

OK

UK

5

1.78

09
-0

45
-2

42

2

3.52

5

5

16

5

Nr
.

5

25

25

3.51

:

1.78

Pl
an

-

20

6.1
3

:

12

5

Q3

2

90

2.76

25

1.78

H.2

H3
8

5

5

5

1.14

12

5

H.1

09
-0

45
-2

42

70

1.50

5

5

1.78

T.1

Nr
.

6.44

15

15

90

2.32

5

H.3

Pl
an

-

5

2.45

90

11.21

1.34

1.20

1.88

H.3

Q3

25

5.1
0

1.93

3.38

2.46

H.3

5

H3
8

15

5

5

5.1
0

1.30

1.88

H.3

7.0
3

5

5

12

90

1.30

5

T.1

25

5

:+11.97

2.33

1.81

T.1

12

27

RBr

5

75

H.5

12

12

OK

2.33

1.81

H.4

3.08
2.5

7

5

5

5

40

5

75

H.3

ca.

25

5

5

+12.01

1.92

6.6
3

1.30

1.81

H.3

72

20
/

3.1
7

1.93

5

:

1.30

H.3

75

ca.

15

5

15

15

2.33

1.81

H.3

14
.58

25

1.11

1.30

5

75

T.1

25

3.6
7

25

1.30

2.44

1.81

H.3

6

2.2
5

1.69

15

75

H.2

5

20

30

1.92

1.20

1.81

H.1

5

96

5

25

75

4

12

1.11

1.81

5

5

2.33

75

72.84

1.0
5

+9.72

27

5

1.81

10

5.1
0

12

2.2
9

2.33

75

20

25

2.2
9

25

5

1.88

7.1
8

7.0
8

2

1.14

1.14

5

4.2
5

1.5
0

1.65

m

15

1.88

3.3
0

20

18.97

18

7.0
3

5

25

25

1.69

:

1.81

3.34

34/

25

20

FBr

75

3.52

15

3.6
7

3.37

OK

11.21

1.81

12

1.20

30

11.21

5

5

11.31

2.5
7

75

5

25

2.2
5

11.31

5

2

5

UK

1.81

12

2.06

96

3.57

m

3.1
7

75

5

15

3.57

+14.05

19.92

1.81

7.01

5

1.30

3.77

:

Lager T3

25

75

5

1.30

3.63

FSt

6.6
3

1.81

3.57

15

5.7
5

5

UK

40

75

3.57

1.92

15

3.63

5

1.81

3.77

5

7.0
3

+14.15

5

75

3.63

12

3.63

:

1.81

5

5

RSt

5
90

75

3.63

27

3.63

UK

5.1
0

1.81

5

12

2.5
7

5

5

11.21

7.1
8

75

3.63

5

5

3.77

:+11.97

11.33

15

3.77

5

1.92

3.1
7

3.63

RBr

2

1.81

3.63

5

5

5

5

OK

m

5.9
0

75

5

15

25

12

3.63

5

51.30

25

1.81

3.77

1.30

6.6
3

3.63

+12.01

7.1
8

75

3.63

1.30

40

5

Hotel Flur

4.2
5

:

1.81

5

15

5

FBr

3.3
0

75

7.27

2.06

OK

3.63

1.81

3.63

25

25

5

5

15

75

5

1.19

90

3.77

+14.05

7.0
3

1.81

3.77

15

5.1
0

3.63

:

75

3.63

1.93

6.1
3

5

FSt

1.81

5

5

90

UK

3.63
75

3.63

12

5

5

11.21

2.5
7

1.81

5

5

5

+14.15

3.63

11.33

5

75

3.63

:+11.71

25

5

:

2

3.1
7

1.81

5

RBr

12

90

5

7.40

RSt

m

5

75

3.63

OK

5

5.1
0

5

5

UK

43.22

25

1.88

5

+11.78

1.93

15

5

3.57

5

Vorplatz

6.6
3

25

3.77

5

4.4
5

:

5

3.57

:+11.97

11.21

40

5

3.57

FBr

15

5

25

RBr

11.31

15

3.57

OK

1.11

2.5
7

1.65

OK

2

5

15

+13.53

1.19

5

WLP

18

m

5

1.65

14
.58

:

2.33

15

WLP

1.69

+12.01

19.39

90

1.88

25

FSt

5

HFL

25

:

2.06

14
.98

5.1
0

UK

2.33

HFL

3.51

FBr

11.21

7.3
3

5

15

5

5

2.5
7

3.51

OK

1.9
6

11.31

18

3.5
2

+13.59

1.11

30

5

25

5

2

5.4
4

1.78

30

:

2.57

5

5

3.51

+14.05

m

25

3.42

2.5
0

RSt

1.20

3.1
7

5

:

3.51

19.36

6

1.20

20

UK

2.46

5

73.39

5

FSt

25

1.69

51

5

1.30

25

5

UK

7.01

85

5

m

:+11.71

1.30

6.1
3

5

5

5

1.78

25

2

RBr

2.33

90

5

12

+14.15

11.21

79

18.97

1.78

OK

5

15

5

5

:

11.31

5

2.5
7

+11.78

2.33

5

12

RSt

2

20

5

5

:

5

5

5

UK

m

79

3.14

3.1
7

FBr

1.30

90

11.31

5

3.52

5

18.97

5

11.21

5

5

OK

1.30

5.1
0

2

5

12

:+11.97

1.78

30

2

25

+13.53

2.33

3.6
7

m

5

5

77

RBr

1.78

m

15

:

5

30

23.49

5

12

OK

25

70

19.39

3.5
2

EINFÜGEPUNKT

1
5
5
.
0
0

C

P
l
.
N

r
.

1
5
5
.
0
0

155.00Pl.Nr.

B

155.00Pl.Nr.

A

m0.90 m0.90
EXIT

m0.90
EXIT

Sitzungszimmer

5.7
0

20

5.7
0

20
7.0

3
23

257510.71

2510.78

P
l
.
N

r
.

D

SITZUNGSZIMMER K4

SITZUNGSZIMMER K3

SITZUNGSZIMMER S3

EinfügepunktEinfügepunkt

5m
6m3m

10m
9m1m

0m
8m2m 7m4m

N

Doppelzimmer 323 Doppelzimmer 321 Doppelzimmer 319 Doppelzimmer 317 Doppelzimmer 315 Doppelzimmer 311 Doppelzimmer 309 Doppelzimmer 307 Doppelzimmer 305 Doppelzimmer 303 Doppelzimmer 301

Doppelzimmer 328 Doppelzimmer 326 Doppelzimmer 324 Doppelzimmer 322 Doppelzimmer 320 Doppelzimmer 318 Doppelzimmer 316 Doppelzimmer 314 Doppelzimmer 312 Doppelzimmer 310 Doppelzimmer 308 Doppelzimmer 306 Doppelzimmer 304 Doppelzimmer 302 Doppelzimmer 300

Pos. 12

1.5

Pos. 04

LS

Pos. 01.4

LS

DECKENDOSE 240x168x100

EINLAGE ELEKTRO

13.2

E

L=2.6m inkl. Einspeisung

13.1

LS

L=1.8m inkl. Einspeisung beidseitig

UKV

1.6

LS

Pos. 03.1

LS

5.4

Pos. 13

Pos. 01.4

LS

9.4

DECKENDOSE 240x168x100

EINLAGE ELEKTRO

LS

Pos. 01.4

E

LS

Pos. 10.1 - Länge =ca. 15.2m

BEAMER

DECKENDOSE 240x168x100

EINLAGE ELEKTRO

LS

BEAMER

E

LS

13.4

9.7

DECKENDOSE 240x168x100

EINLAGE ELEKTRO

LSLS

E E

5.5

DECKENDOSE 240x168x100

EINLAGE ELEKTRO

LS

Pos. 12

DECKENDOSE 240x168x100

EINLAGE ELEKTRO

Pos. 10

E

LS

Pos. 10Pos. 10

L=1.8m inkl. Einspeisung beidseitig

EINFÜGEPUNKT

LS

E

LS

Pos. 10.1 - Länge =ca. 15.7m

DECKENDOSE 240x168x100

EINLAGE ELEKTRO

Pos. 12

1.4

3

25

ULK

3

GR. 1

0.30m a.f.B

VENTILE

3

UKV

+HDMI

3

C

C

3

30L77-18 WW

K. +12.68

TV

3

LICHT

VENTILE

3

TV

M

KONVERTER AP

IN ABZWEIGDOSE

BD

ULK

30L77-18 WW

K. +14.47

TV

C

3

+UKV

LEER

4

0

VENTILE

ULK

M

UKV

+HDMI

33

ULK

3

3

+UKV

3

M

C

3

3

1.10m a.f.B

TV

33

TV

+HDMI

L
D

A
.
3

O
.
K

O
.
0

2

M

ULK

GR.1

M

4

VENTILE

1.10m a.f.B

EINFÜGEPUNKT

3

VENTILE

TV

UKV

BOHRUNG

FÜR 9x25 ROHR

VENTILE

ULK

VENTILE

TV

M

RACK

LDA.3O.K4.01

LDA.3O.K4.02

LDA.3O.K4.03

M

30L77-18 WW

K. +14.47

C

3

L
D

A
.
3

O
.
K

O
.
0

3

L
D

A
.
3

O
.
K

O
.
0

4

C

3

ULK

3

3

LDA.3O.KO.01

LEITUNGEN FÜR STEIGZONE IN

DIESEM BEREICH EINLEGEN!

2

5

3

BS

3

C

BS

U
K

V

1.3

AGRO

9911

UKV

BS

1.1

3

C

3

M

M

3

BOHRUNG

FÜR 9x M20 ROHR

3

C

3

BS

TV

ULK

ULK

VENTILE

TV

3

3

5.2

B

S

TV

BS

C

3

M

1.2

C

VENTILE

30L77-18 WW

+1.80m a.f.B

9.3

9913

STEIGZONE IN TRÄGER

BIS 2.OG K. +10.95

C

3

9.6

3

+1.10m a.f.B

33

C

ULK

BS

TV

M

TV

1.80m a.f.B

3

3

UV 3.2

HOTEL

BS

3

M

ULK

BS

C

3

TV

3

TV

3

UKV

VENTILE

BS

VENTILE

M

3

30L77-18 WW

K. +14.47

3

C

VENTILE

UKV

M M

UKV

C

M

B
E

T
O

N
F

Ü
H

L
E

R

UKV

3

3

13.7

3

VENTILE

TV

M

C

STEIGZONE 2

3

3

3

UKV

9.7

VENTILE

3

1.10m a.f.B

ULK

+1.70m a.f.B

STEIGZONE 4

1.10m a.f.B

3

3

TV

LDA.3O.S3.01

LDA.3O.S3.02

LDA.3O.S3.03

UV ZÄHLER WHG. NR.

4.1 / 4.2 / 5.1 / 5.2

6.1 / 6.2 / 7.1 / .7.2

8.1

2

5

30L77-18 WW

K. +14.47

M

BS

UKV

RDA

3

C

VENTILE

9.1

3

VENTILE

3

3

VENTILE

1.80m a.f.B

3

L
D

A
.
3

O
.
T

P
.
0

1

BS

9913

C

C

M

BS

3

UKV

3

TV

GR. 1

0.30m a.f.B

3 3

TV

GR.1

3

AGRO

9911

3

3

3

3

13.1

1.10m a.f.B

+1.10m a.f.B

3

3

UKV

3

30L77-18 WW

+1.80m a.f.B

TV

VENTILE

3

3

C

ULK

3

STEIGZONE 1

VENTILE

3

STEIGZONE 3

UKV

M

3

3

9.2

ULK

M

3

BS

UKV

TV

30L77-18 WW

K. +12.68

UKV

LEITUNGEN FÜR STEIGZONE IN

DIESEM BEREICH EINLEGEN!

3

3

TV

UV 3.3

HOTEL

UKV

13.6

ULK

UV 3.4

HOTEL

ULK

M

C

M

M M

UKV

LDA.3O.K4.04

LDA.3O.K4.05

LDA.3O.K4.06

3

UKV

BS

LEITUNGEN FÜR STEIGZONE IN

DIESEM BEREICH EINLEGEN!

UKV

3

TV

9.5

VENTILE

UKV

+1.10m a.f.B

3

3

BD

3

LDA.3O.KO.05

1.80m a.f.B

B
E

T
O

N
F

Ü
H

L
E

R

M

UKV3

C

3

30L77-18 WW

K. +12.68

GR.1

3

UKV

VENTILE

3

3

3

3

13.3

M

LEITUNGEN FÜR STEIGZONE IN

DIESEM BEREICH EINLEGEN!

TV

VENTILE

M

GR.1

3

ULK

UKV

3

5.3

B
E

T
O

N
F

Ü
H

L
E

R

30L77-18 WW

+1.80m a.f.B

3

C

UKV

+VENTILE

STEUERSCHRANK

LIFT

30L77-18 WW

K. +12.68

3

VENTILE

UKV

TV

13.5

UKV

VENTILE

ULK

UKV

M

ULK

5.1

ULK

TV

3

C

UKV

VENTILE

B
E

T
O

N
F

Ü
H

L
E

R

3

ULK

M

M

BS

1.80m a.f.B

3

ULK

BS

ULK

33

3

TV

BEAMER

1.80m a.f.B

M

3

M

3

3

VENTILE

BS

3

M

BS

VENTILE

M

C

3

VENTILE

UKV

M

VENTILE

C

3

BS

UKV

3

C

C

UV 3.1

HOTEL

TV

3

ENTRAUCHUNGS-

KLAPPE LIFT

ULK

UKV

ULK

UKV

UV ZÄHLER WHG. NR.

4.7 / 4.8 / 5.7 / 5.8

6.7 / 6.8 / 7.7 / .7.8

M

VENTILE

3

BEAMER

3

C

ULK

3

BD

TV

3

3

Einfügepunkt

-

+41 44 444 17 17

-

A 2

Datu m datum

1:150

Verband Schweiz.
Elektro-Installationsfirmen
Limmatstrasse 63
CH - 8005 Zürich

-
Tel:

-

N am e

Index

-

Fax:

-

Druck-

Projektnummer

Datu m

Format

+41 44 444 17 18

-

Gepr.

-

Gez .

info@vsei.ch

Plannummer
Mst.

-

-

Apparateplan 3.OG

Eventlocation 



Elektro-v.

Elektro-v. Elektro-v. Elektro-v.

Elektro-v.

Elektro-v. Elektro-v.

2.5
85

2.6
1

3.5
75

57
88 2.0

4
80

5
3.7

55

7.1
85

7
98

7
89

36
88 2.0

4
36

4.2
85

15
3.5

2
30

2.5
0

20
58

5
98

71
25

1.6
0

25
4.0

35

3.6
7

30
3.2

85
98

71
25

5.3
75

31
20

7.1
85

7
98

7
89

70
88 2.0

4
3.7

95
31

20

12
5

1.3
1

12
5

2.0
1

12
5

15
4.1

5
12

5
2.6

35
12

5
7.7

45
15

7.1
85

7
98

7
1.3

6
88 2.0

4
4.0

25
36

15

15
3.5

2
30

2.5
0

20
58

5
98

71
25

1.6
0

25
4.0

35

3.6
7

30
3.5

25
98

47
25

1.7
25

12
5

7.4
25

7
98

7
65

46
5

92 2.0
6

46
5

3.7
96

24

25 375 1.22
2.31

725 1.20375 1.22
2.31

725 1.20 25 25 375 1.22
2.31

725 1.20 25

30
2.5

0
20

6.0
4

3.9
25

5.1
15

20
15

3.5
5

60
12

5
1.8

75
76

12
5

3.0
15

1.6
8

2.6
9

36
15

20

30
2.5

0
20

30
2.5

0
20

30
2.5

0
20

1.0
85

22
5

12
5

2.0
1

73.39

20 05 72.98 05 20

7.02 125 125 3.52 125 125 14.29 125 125 3.52 125 125 14.29 125 125 3.52 125 125 14.29 125 125 3.52 125 125 7.02

3.57 3.57 3.77 3.635 3.635 3.635 3.635 3.77 3.635 3.635 3.635 3.635 3.77 3.635 3.635 3.635 3.635 3.77 3.57 3.57

1.0
85

22
5

12
5

375 1.22 55

43 6

25 2.32 1.20
2.09

43 6

25 2.32 1.20
2.09

25 2.32 1.20
2.09

25

43 6

375 1.22 55 375 1.22 55

43 6

2.32 1.20
2.09

2.2
75

2.2
75

2.2
75

2.2
75

15
14

.78
5

10

15
.08

15
.08

12
5

3.2
35

12
5

12
5

3.4
25

12
5

15
4.1

5
12

5
1.2

0
12

5
2.1

15
88 2.0

4
45

12
5

5.6
1

60 80
2.30

225 88
2.04

2.30 125 1.74 35

15
7.0

65
20

80 2.0
6

78
1.8

2
10

3.7
65

25
15

15
3.0

5
1.6

8
2.9

55
10

91
15

1.8
2

10
4.0

15
15

5.0
8

83
1.1

55
62

12
5

1.5
3

12
5

1.8
2

16
88 2.0

4
28

5
55

76

1.0
85

22
5

12
5

3.71 1.20 1.51 60

60 50 80 50 60

85
12

5
2.5

25
1.0

5
12

5
78

5
64

5.3
2

3.4
5

6.0
1

15
14

.78
15

12
5

2.8
3

12
5

125 1.645 125

7.02

12
5

2.0
0

63
5

12
5

14
.78

15

5.1
65

3.1
0

6.5
15

15

57 60 57

25 3.52 25

1.0
0

4.2
2

3.1
1

55
75

63
3.4

2
1.1

0

10 40 10

10

67
64

1.7
3

12
5

15
1.4

2

14
.78

5.4
675

3.1
0

6.2
125

16
88 2.0

4
28

5
55

76

1.3
5

20 10

15
75

10
/10

2.4
5

1.5
0

11
5

90 60 10 70

25 3.895 3.125 25

4.3
45

60
12

5 / 1
4

1.3
6

76
10

15
85

1.3
0

20
12

5
4.2

0
50

5

725 15

88
1.8

55

80 1.10 125

53
10

46
5

60
12

5

12
5

3.1
85

12
5

1.8
55

1.3
3

5.2
7

3.1
0

6.4
1

60
3.7

05

2.9
6

1.1
0

1.0
0

80 10

33
33

70

1.53

10

2.46

3.7
0

5.315

1.99

39

1.3
2

29
5

3.9
25

14
5

420.3
Reduit

430.5
Reduit

450.3
Reduit

470.4
Reduit

3 4 6 8 9 11 13 14 16 18 19 21

420.5
Dusche / WC

420.4
Bad / Dusche / WC

430.8
WC

430.6
Bad / WC

440.5
Bad / WC

440.6
Dusche / WC

450.4
WC

450.5
Bad / Dusche / WC

440.4
Reduit

460.6
Bad / Dusche / WC

460.7
WC

460.5
Reduit

410.6
Reduit

410.5
Korridor

410.8
Dusche / WC

410.7
Bad / WC

Pl
an

-N
r.

09
-0

45
-2

42

H3
8 Q

2
Pl

an
-N

r.
09

-0
45

-2
41

H3
8Q

2
Pl

an
-N

r.
09

-0
45

-2
41

H3
8Q

1
Pl

an
-N

r.
09

-0
45

-2
40

H3
8Q

1
Pl

an
-N

r.
09

-0
45

-2
40

H38 L2
Plan- Nr.

09-045-246

H38 L1
Plan- Nr.

09-045-245

480.4
Korridor

480.7
WC

480.6
Bad / Dusche / WC

480.5
Reduit

Achsen

Treppenhäuser

ext. Wände und ext. Achsen

Gesamt Rohmass

WT

WT WT

WT

WT

WT

2 5 10 12 15 17 207

WHG Nr. 4.1
4 1/2

WHG Nr. 4.2
3 1/2

WHG Nr. 4.3
4 1/2

WHG Nr. 4.4
3 1/2

WHG Nr. 4.5
3 1/2

WHG Nr. 4.6
4 1/2

Ga
rd

ar
ob

e

Markise

A.5 A.2 T.1 A.3 A.1 A.1 A.3 T.1 A.3 A.1 A.1 A.3 T.1 A.4 B.2 A.4 T.1

D.3 C.2 C.4 C.5 D.7 C.2 D.6 C.4 C.4 D.5 C.2 D.8 C.6 C.3 D.1

Markise Markise Markise Markise Markise Markise Markise

21169 13118 143 194 186 15125 20177 10

2.0
35

2.0
35

2.0
35

2.0
35

2.0
1

2.0
35

2.0
35 2.0

1

St
eig

zo
ne

HFL

HFL

St
eig

zo
ne

HFL

St
eig

zo
ne

HFL

St
eig

zo
ne

EI30 EI30 EI30 EI30

2.0
1

2.0
35

2.0
1 2.0

35

2.0
1

2.0
1

2.0
1

2.0
1 WHG Nr. 4.7

3 1/2
WHG Nr. 4.8

4 1/2

A

B

5

5 5 5 5

5

5

5 5 5

5

5 5 5

5 5

5 5 5

5 5

5 5 5

5 5

5 5 5

5

55 5 5 5 5

55555555

c d e f g h i j k l m n

Absatz 2.50cm
Absatz 2.50cmAbsatz 2.50cm Absatz 2.50cmAbsatz 2.50cm Absatz 2.50cmAbsatz 2.50cm Absatz 2.50cm

Feuerwehraufzug 2
1100 x 2100 mm
1000 Kg

Feuerwehraufzug
1100 x 2100 mm
1000 Kg

Detail s. Plan-Nr.:
09-045-314

B.2

5

460.4
Korridor

Ga
rd

ar
ob

e

Spiegel

Absatz 185cmAbsatz 185cm
Absatz 185cmAbsatz 185cm

Absatz 185cm

12
0

Glaswand

Feuerwehraufzug 1
1100 x 2100 mm
1000 Kg

OK 120 cm a.FB

Badewanne
CRW DET 014B

Gipsständerwand
einseitig beplankt

Schiebetür

5

430.7
Dusche / WC

A.2 A.5

D.6

Nische
UK +0.90 _ OK +1.20 Nische

OK +1.60
UK +1.20

Spiegel

20
4

b

a

Details Plan
Nr. 09-045-393

Ansicht A
Ansicht B
Schnitt a
Schnitt b
Schnitt c

c

An
sic

ht
A

An
sic

ht
B

Glassteine
3x(19x19x10)cm

OK 120cm a.FB

Absatz 185cm Absatz 185cmAbsatz 185cm Absatz 185cmAbsatz 185cmAbsatz 185cmAbsatz 185cmAbsatz 185cmAbsatz 185cm
Absatz 185cmAbsatz 185cm

OK 120cm aFB

OK 120cm aFB

OK 120cm aFB

Schpiegelschrank
bündig eingebaut

OK 120cm a.FB

OK 120cm a.FB

2 Nischen vorsehen
UK+1.30 OK+1.55
UK+0.95 OK+1.20

Spiegelschrank

Spiegeltür

Sc
hr

an
k

Duravit Paiova
Badewanne Ecke Links

170x130x48.5

Schrank

OK 120cm aFB

OK 120cm a.FB

OK 120cm ab FB

WT

20
4

204

470.6
WC

470.5
Dusche / Bad / WC

5 5

OK 120 cm a.FB

5 5

5

5

Schrank 2

Schrank 3

WT

204

Gipsverkleidung

Gipsverkleidung
480.2
Zimmer 1

480.3
Zimmer 2

MF
-D
äm

mp
lat
te

3c
m

MF
-D
äm

mp
lat
te

3c
m

MF
-D
äm

mp
lat
te

3c
m

MF
-D
äm

mp
lat
te

3c
m MF

-D
äm

mp
lat
te

3c
m

MF
-D
äm

mp
lat
te

3c
m

MF
-D
äm

mp
lat
te

3c
m

MF
-D
äm

mp
lat
te

3c
m

MF
-D
äm

mp
lat
te

3c
m

OK 120cm aFB

Vorgesehener Platz für Elektro
Installationen

Gipsständerwand
einseitig beplankt

204

Metallständerwand

Metallständerwand

Metallständerwand

Badewanne
Artweger Twinline
gerundet 180 cm

Badewanne
180 x 80TABS-verteiler

TABS-verteiler

TABS-verteiler

TABS-verteiler
TABS-verteiler

TABS-verteiler
TABS-verteiler

TABS-verteiler

Elektro-v.

OK
54

cm
a.F

B

bis UK Decke

Zimmer 1
BF: 17.75 m2

RH: 2.565 m

410.2
14.88+
14.79+

B Parkett
W Putz
D Putz

Zimmer 2
BF: 14.71 m2

RH: 2.565 m

430.3
14.88+
14.79+

B Parkett
W Putz
D Putz

Zimmer 1
BF: 21.18 m2

RH: 2.565 m

480.2
14.88+
14.79+

B Parkett
W Putz
D Putz

Terrasse
BF: 39.99 m2

410.9
15.06+
14.79+

B Holzdielen

Terrasse
BF: 39.97 m2

480.10
15.06+
14.79+

B Holzdielen

Terrasse
BF:25.44 m2

420.7
15.06+

B Holzdielen

Terrasse
BF:38.64 m2

430.9
15.06+
14.79+

B Holzdielen

Terrasse
BF:25.44 m2

440.7
15.06+
14.79+

B Holzdielen

Terrasse
BF:25.45 m2

450.6
15.06+
14.79+

B Holzdielen

Terrasse
BF:38.29 m2

460.8
15.06+
14.79+

B Holzdielen

Terrasse
BF:25.44 m2

470.10
15.06+
14.79+

B Holzdielen

Vorraum 1
BF: 11.61 m2

RH: 2.54 m

400.1
14.91+
14.79+

B Platten
WSichtbeton
D Sichtbeton

TH 1
BF: 11.14 m2

OK-OK 2.94 m

400.2
14.91+
14.91+

B Beton
WSichtbeton
D Sichtbeton

Vorraum 2
BF: 11.61 m2

RH: 2.54 m

400.3
14.91+
14.79+

B Platten
WSichtbeton
D Sichtbeton

TH 2
BF: 11.14 m2

OK-OK 2.94 m

400.4
14.91+
14.91+

B Beton
WSichtbeton
D Sichtbeton

Vorraum 3
BF: 11.61 m2

RH: 2.54 m

400.5
14.91+
14.79+

B Platten
WSichtbeton
D Sichtbeton

TH 3
BF: 11.10 m2

OK-OK 2.94 m

400.6
14.91+
14.91+

B Beton
WSichtbeton
D Sichtbeton

Vorraum 4
BF: 11.61 m2

RH: 2.54 m

400.7
14.91+
14.79+

B Platten
WSichtbeton
D Sichtbeton

TH 4
BF: 11.10 m2

OK-OK 2.94 m

400.8
14.91+
14.91+

B Beton
WSichtbeton
D Sichtbeton

Reduit
BF: 2.84 m2

RH:2.565 m

430.5
14.88+
14.79+

B Fliesen
W Putz
D Putz

BF: 73.57 m2

RH: 2.565 m

420.1
14.88+
14.79+

B Parkett
W Putz / Beton
D Putz

Dusche / WC
BF: 2.27 m2

RH:2.565 m

420.5
14.88+
14.79+

B Fliesen
W Fliesen
D Putz

Zimmer 2
BF: 14.91 m2

RH: 2.565 m

420.2
14.88+
14.79+

B Parkett
W Putz
D Putz

Bad / WC
BF: 8.54 m2

RH: 2.565 m

420.4
14.88+
14.79+

B Fliesen
W Fliesen
D Putz

WC
BF: 1.96 m2

RH:2.565 m

430.8
14.88+
14.79+

B Fliesen
W Fliesen
D Putz

Zimmer 1
BF: 12.71 m2

RH: 2.565 m

430.2
14.88+
14.79+

B Parkett
W Putz
D Putz

Bad / WC
BF: 5.56 m2

RH: 2.565 m

430.6
14.88+
14.79+

B Fliesen
W Fliesen
D Putz

Zimmer 3
BF: 14.03 m2

RH: 2.565 m

430.4
14.88+
14.79+

B Parkett
W Putz
D Putz

BF: 57.01 m2

RH: 2.565 m

430.1
14.88+
14.79+

B Parkett
W Putz
D Putz

Zimmer 2
BF: 14.32 m2

RH: 2.565 m

410.3
14.88+
14.79+

B Parkett
W Putz
D Putz

Bad/ WC
BF: 5.44 m2

RH: 2.565 m

410.7
14.88+
14.79+

B Fliesen
W Fliesen
D Putz

Zimmer 3
BF: 14.30 m2

RH: 2.565 m

410.4
14.88+
14.79+

B Parkett
W Putz
D Putz

BF: 47.20 m2

RH: 2.565 m

410.1
14.88+
14.79+

B Parkett
WPutz
D Putz

Dusche/WC
BF: 2.46 m2

RH:2.565 m

410.8
14.88+
14.79+

B Fliesen
W Fliesen
D Putz

Korridor
BF: 10.68 m2

RH: 2.565 m

410.5
14.88+
14.79+

B Parkett
W Putz
D Putz

Reduit
BF: 3.36 m2

RH:2.565 m

410.6
14.88+
14.79+

B Fliesen
W Putz
D Putz

Reduit
BF: 2.84 m2

RH:2.565 m

480.5
14.88+
14.79+

B Boden/Fliesen
W Putz
D Putz

Korridor
BF: 7.42 m2

RH: 2.565 m

480.4
14.88+
14.79+

B Parkett
W Putz
D Putz

WC
BF: 1.84 m2

RH:2.565 m

480.7
14.88+
14.79+

B Fliesen
W Fliesen
D Putz

BF: 10.24 m2

RH: 2.565 m

480.6
14.88+
14.79+

B Fliesen
W Fliesen
D Putz

Reduit
BF: 2.43 m2

RH:2.565 m

420.3
14.88+
14.79+

B Fliesen
W Putz
D Putz

Zimmer 2
BF: 19.95 m2

RH: 2.565 m

480.3
14.88+
14.79+

B Parkett
W Putz
D Putz

BF: 51.88 m2

RH: 2.565 m

480.1
14.88+
14.79+

B Parkett
W Putz
D Putz

BF: 59.02 m2

RH: 2.565 m

440.1
14.88+
14.79+

B Parkett
W Putz
D Putz

Zimmer 1
BF: 14.16 m2

RH: 2.565 m

440.2
14.88+
14.79+

B Parkett
W Putz
D Putz

Dusche / WC
BF: 5.44 m2

RH: 2.565 m

440.6
14.88+
14.79+

B Fliesen
W Fliesen
D Putz

BF: 4.78 m
RH: 2.565 m

440.5
14.88+
14.79+

B Fliesen
W Fliesen
D Putz

Zimmer 2
BF: 15.54 m2

RH: 2.565 m

440.3
14.88+
14.79+

B Parkett
W Putz
D Putz

WC
BF: 3.68 m2

RH:2.565 m

450.4
14.88+
14.79+

B Fliesen
W Fliesen
D Putz

BF: 72.51 m2

RH: 2.565 m

450.1
14.88+
14.79+

B Parkett
W Putz
D Putz

Bad / Dusche / WC
BF: 7.88 m2

RH: 2.565 m

450.5
14.88+
14.79+

B Fliesen
W Fliesen
D Putz

Reduit
BF: 2.63 m2

RH:2.565 m

420.4
14.88+
14.79+

B Fliesen
W Putz
D Putz

Zimmer 1
BF: 15.21 m2

RH: 2.565 m

450.2
14.88+
14.79+

B Parkett
W Putz
D Putz

Reduit
BF: 2.63 m2

RH:2.565 m

450.3
14.88+
14.79+

B Fliesen
W Putz
D Putz

BF: 46.44 m2

RH: 2.565 m

460.1
14.88+
14.79+

B Parkett
W Putz
D Putz

Zimmer 2
BF: 29.13 m2

RH: 2.565 m

460.3
14.88+
14.79+

B Parkett
W Putz
D Putz

WC
BF: 1.66 m2

RH:2.565 m

460.7
14.88+
14.79+

B Fliesen
W Fliesen
D Putz

Bad / Dusche / WC
BF: 6.44 m2

RH: 2.565 m

460.6
14.88+
14.79+

B Fliesen
W Fliesen
D Putz

Reduit
BF: 3.36 m2

RH:2.565 m

460.5
14.88+
14.79+

B Fliesen
W Fliesen
D Putz

Zimmer 1
BF: 17.20 m2

RH: 2.565 m

460.2
14.88+
14.79+

B Parkett
W Putz
D Putz

Korridor
BF: 10.69 m2

RH: 2.565 m

460.4
14.88+
14.79+

B Parkett
W Putz
D Putz

Dusche / WC
BF: 3.07 m2

RH:2.565 m

430.7
14.88+
14.79+

B Fliesen
W Fliesen
D Putz

Wohnen / Essen
BF: 58.89 m2

RH: 2.565 m

470.1
14.88+
14.79+

B Platten
W Putz
D Beton

Zimmer 1
BF: 13.99 m2

RH: 2.565 m

470.2
14.88+
14.79+

B Parkett
W Putz
D Beton

WC
BF: 3.66 m2

RH:2.565 m

470.6
14.88+
14.79+

B Fliesen
W Fliesen
D Putz

BF: 7.04 m2

RH: 2.565 m

470.5
14.88+
14.79+

B Fliesen
W Fliesen
D Putz

Zimmer 2
BF: 15.18 m2

RH: 2.565 m

470.3
14.88+
14.79+

B Parkett
W Putz
D Beton

Reduit
BF: 2.43 m2

RH:2.565 m

470.4
14.88+
14.79+

B Fliesen
W Putz
D Putz

3.6
7

30
4.9

75
25

1.6
0

25
4.0

35

3.6
7

30
3.2

85
98

71
25

1.6
0

25
4.0

35

1.645 2.00

15
3.5

2
30

2.5
0

20
58

5
98

71
25

5.3
75

31
20

125 1.645 125 23 125 1.645 125

7.1
85

7
98

7
64

35
88 2.0

4
62

4.2
85

58

4.9
7

12
5

80
10

50
3.4

6
12

5
4.7

0
15

15
3.3

9
88 2.0

4
89

5
3.1

0
29

88 2.0
4

64
5

4.7
0

15
14

.78
5

10

15
14

.83
10

15
14

.83
10

375 125 1.74 10 76 6 80 10 1.435 125 1.40

3.07 4.075 1.645 125 23/125 1.52 25

25 125/125 1.74 125 1.795 88
2.04

58 80
2.30

60

7.1
85

7
98

7
89

15
88 2.0

4
57

4.2
85

203.691.631.7025

375 2.095 88
2.04

10 125/10 88
2.04

2.465

7.1
85

7
98

7
89

70
88 2.0

4
4.1

05
20

25 1.65 18 1.69 25

7.1
85

7
98

7
89

55
5

92 2.0
6

47
5

92 2.0
6

2.8
15

20

15
5.0

7
12

5
2.5

0
10

80
10

1.3
9

12
5

4.3
7

20
15

15
5.0

7
3.8

1
75

45
5

12
5

4.5
7

15

15
3.5

2
30

2.5
0

20
58

5
98

71
25

1.7
25

12
5

3.6
85

20
15

10
22

5
1.9

4
12

5 /12
5

15
4.2

0
88 2.0

4
22

5
3.4

25
22

5
88 2.0

4
92

5
88 2.0

4
2.7

8
36

15

15
5.1

8
12

5
2.3

9
20

10
1.9

4
12

5
4.3

6
36

15

15
5.0

7
12

5
1.6

0
10

1.8
75

12
5

22
5

1.2
0

12
5

60
3.5

35
20

15

125 2.30 15 50 225 75 1.475 125

1.65 18 1.69

125 1.27 225 10 86 10 75 10

125 1.225 10 1.35 20 50 225 1.375 10 75 125 56

125 2.675 20

1.65 18 1.69

15
4.1

5
12

5
1.2

0
12

5
2.3

15
88 2.0

4
37

5
5.6

1

3.07 63 125 1.67 125 1.40 25 3.77

5.5
95

4.3
9

5.0
95

251.69181.65

5.5
95

4.3
9

5.0
95

125 1.245 75 1.005 25 805 82
2.06

1.075 63 3.69

125 1.25 88
2.04

87 25 60 50 80
2.04

50 60

1.30 88
2.04

2.91 88
2.04

1.05

25 375 1.22
2.31

725 1.20

3.00 125 3.895 25 2.00 1.645 125 7.02805 82
2.06

1.075 63 3.69 125 1.645 2.00 25

20 20 39 3.06 125 3.445 25 3.52 25 3.895 125 3.00 25 7.02 25 3.52 25 3.895 125 3.00 25 3.00 125 3.895 25 3.52 25 7.02 25 3.00 125 25 3.52 25 6.63 39 20/20

1.40 125 1.67 125 3.45 125/125 2525 3.52 25

125 1.645 125 23 125 1.645 125 15 1.10
2.30

2.70 2.82

94

1.325 15 1.40 125

125 1.20 18 125 60 1.06 15 18 60 60

1.70 62 10 05 125 78 3.19 125 375

25 3.52 25

125 80 10 1.55 125

25 125 225 825 55 10 75

5.2
3

3.1
0

6.4
5

14
.78

125 72 10 755 875 50 225 2.225 125

375 1.22 55

25 1.52 125 23

1.325 60 75

20 6.985 20 3.605 25 7.02 25 6.98 20 3.61 25 3.895 125 3.00 25 7.02 25 3.61 20 6.98 25 3.00 125 3.895 25 3.71 7.08 20

2.00 1.77 1.80 10 2.665 90 1.555

4.2
3

88 2.0
4

31
3.1

0
31

88 2.0
4

1.3
25

88 2.0
4

2.6
55

36
15

15
5.0

6
12

5
3.1

85
12

5
12

5
1.3

7
12

5
4.3

05
51

1252.67520125

1251.2588
2.04

87

2.2520

1.1
45

1.415 835

Achsensystem Halle 37 Bestand Achsensystem Halle 37 Bestand

Achsensystem Neubau 38Achsensystem Neubau 38

UK FSt : +17.35
OK FBr : +15.585
OK RBr :+15.545

UK FSt : +17.35
OK FBr : +15.585
OK RBr :+15.545

UK FSt : +17.35
OK FBr : +15.585
OK RBr :+15.545

UK FSt : +17.35
OK FBr : +15.585
OK RBr :+15.545

UK FSt : +17.35
OK FBr : +15.585
OK RBr :+15.545

UK FSt : +17.35
OK FBr : +15.585
OK RBr :+15.545

UK FSt : +17.35
OK FBr : +15.585
OK RBr :+15.545

UK FSt : +17.35
OK FBr : +15.585
OK RBr :+15.545

UK FSt : +17.35
OK FBr : +15.585
OK RBr :+15.545

UK FSt : +17.35
OK FBr : +15.585
OK RBr :+15.545

UK FSt : +17.35
OK FBr : +15.585
OK RBr :+15.545

UK FSt : +17.35
OK FBr : +15.585
OK RBr :+15.545

UK FSt : +17.35
OK FBr : +15.585
OK RBr :+15.545

UK FSt : +15.35
OK FBr : +15.075
OK RBr :+14.79

Detail s. Plan-Nr.:
09-045-308

UK FSt : +17.35
OK FBr : +16.11
OK RBr :+16.07

UK FSt : +17.35
OK FBr : +15.585
OK RBr :+15.545

UK FSt : +17.35
OK FBr : +15.585
OK RBr :+15.545

UK FSt : +15.35
OK FBr : +15.075
OK RBr :+14.79 UK FSt : +15.35

OK FBr : +15.075
OK RBr :+14.79

UK FSt : +15.35
OK FBr : +15.075
OK RBr :+14.79UK FSt : +15.35

OK FBr : +15.075
OK RBr :+14.79

UK FSt : +15.35
OK FBr : +15.075
OK RBr :+14.79

UK FSt : +15.35
OK FBr : +15.075
OK RBr :+14.79

UK FSt : +15.35
OK FBr : +15.075
OK RBr :+14.79

UK FSt : +15.35
OK FBr : +15.075
OK RBr :+14.79

UK FSt : +15.35
OK FBr : +15.075
OK RBr :+14.79

UK FSt : +15.35
OK FBr : +15.075
OK RBr :+14.79

UK FSt : +15.35
OK FBr : +15.075
OK RBr :+14.79

UK FSt : +15.35
OK FBr : +15.075
OK RBr :+14.79

UK FSt : +15.35
OK FBr : +15.075
OK RBr :+14.79

UK FSt : +15.35
OK FBr : +15.075
OK RBr :+14.79

UK FSt : +15.35
OK FBr : +15.075
OK RBr :+14.79

UK FSt : +15.35
OK FBr : +15.075
OK RBr :+14.79

offen ohne Blende
ab +2.27 ab FB
bis UK Decke

offen
ab +2.31 ab FB

bis UK Decke

offen ohne Blende
ab +2.27 ab FB

bis UK Decke

offen ohne Blende
ab +2.29 ab FB
bis UK Decke

Schrank bis + 2.27 ab FB
Blende ab +2.27 ab FB
bis UK Decke Schrank bis UK Decke

Ablufthaube

Schrank bis
+2.28 ab FB

geschlossen
ab +2.28 ab FB
bis UK Decke

EINFÜGEPUNKT

Feuerwehraufzug 3
1100 x 2100 mm
1000 Kg

Einfügepunkt

8m
5m

7m
0m

1m 6m

N

2m 4m 9m
10m

3m

Wohnen/Essen/Küche

Wohnen/Essen/Küche

Wohnen/Essen/Küche Wohnen/Essen/Küche Wohnen/Essen/Küche

Wohnen/Essen/Küche

Wohnen / Essen

Bad / Dusche / WC Bad / Dusche / WC

B

DIMMBAR

3

D

A

YV

3

(
S

)
E

DA

3

LED BAND X

BAUSEITS

O

(S)N

M

HTR

LEER

A

STEIGZONE 1

R
+

M

M

30L77-18 WW

K. +16.04

DA

M

T
1
5

R
+

M

A

E

X

W
M

/
T

U

D

LEER

H

Q

O

3

M

30L77-18 WW

K. +17.41

C

A

3

D

3

3

MARKISE

S(H)

Q

Q

30L77-18 WW

K. +16.04

R
+

M

O/P

Gr. I-I-I

HEIZMATTE

M

K

LS

BEAMER

W

S(R)

BS

A

FASSUNG

A DIMMBAR

CF

(S)

M

SCHALTERPLATTE

LS

MN

KS

3

M

C

E

IN DECKE

BS

1.50m a.f.B

3

AA

A

3

C

GS

S(C)

3

LS

0.5m

UK DECKE

MARKISE

3

B

1.50m a.f.B

RE

NAP

S(V)

m
/
s

3

(S)

DA

UNTERSICHT

BELEUCHTUNG

UV 4.2

KS

GS

KS

BE

UV 4.5

3

+1.10m a.f.B

R+M

N

KS

GS

CLOSO

LEER

AX

T15

T
1
5

3

(S)

ST

UV 4.4

M

WEINKÜLLER

3

G

LEER

E

RE

LED (F)

GS

3

3

A

3

LS

C

3

R
+

M

M

X

C

OP

L

RE

T15

M

SCHALTERPLATTE

A

T15

E

M

D

30L77-18 WW

+1.80m a.f.B

M

3

G

C

MARKISE

R+M

B

3

+0.10m a.f.B

RESERVE

2

M

WHG. 4.2

SICHTBETON WAND

1.80m a.f.B

R+M 4.6

3

D

B

M

A

N DIMMBAR

(S)

R+M 4.7

S(E)

R
+

M

A

LEER

A/DIMMBAR

3

BO

3

S(F)

F

3

BS

GR.1

UK +0.20m a.f.B

3

+8cm a.f.B

Z

A
3

C

W

S(F)

5

A
X

P

T23

R+M 4.3

M

+1.10m

a.f.B

F

UV 4.6

R
+

M

M

A

DA UNTEN

A FERNDIMMER

LEER

O

M

T
2

3

+1.10m a.f.B

3

A

A

R
+

M

C  DIMMBAR

3

3

3

P

3

T15

M

DA

3

GR.1 IN DECKE VOR DER

BETONWAND

GR. 2x2

MW

MARKISE

(S)

A

LEITUNGEN FÜR STEIGZONE IN

DIESEM BEREICH EINLEGEN!

BS

3

UNTERSICHT

BELEUCHTUNG

E/DIMMBAR

B

3

M

E/F

3

LS

T15

CLOSO

(S)

+0.38m a.f.B

GR. 1  WAND

(S)N

N

R
+

M

SCHALTERPLATTE

3

LEER

Y/DIMMBAR

B

PFEIFFE +1.10m a.f.B

FÜR LED BAND RGB

BAUSEITS

F

E DIMMBAR

O

C/DIMMBAR

O

C

LS

1.10m a.f.B1.10m a.f.B

A

A

D

A

3

3

BO

UNTERSICHT

BELEUCHTUNG

D

R

(S)

3

KS

I

3

B

STEIGZONE 3

0.20m a.f.B

D

G

BO

3

R

WM/TU

3

UV 4.8

A

3

M

S(G)

T15

3

A

M DIMMBAR

RE

3

LS

M

0.20m a.f.B

SCHALTERPLATTE

D

F

3

D

S(B)

P

LS

3

LS

C

3

EINFÜGEPUNKT

S(C)

NAP

N

ST

(S)G

BS

30L77-18 WW

K. +17.41

R
+

M

B

M

LS

T
2
3

BH

A

H

BO

LEER

3

(S)

L

3

GR. 1-1

GR. 1-1-1

3xT12

S(C)

R+M

T
V

Y

B

B

GF

BS

1.50m a.f.B

unexLED / LED DECKEN-

EINBAULEUCHTE 15W

ØINNEN 127mm

ØAUSSEN 147mm

C

R

S(B)

WM/TU

S

O

3

3

S(O)

S(F)

D

GR. 1  DECKE

30L77-18 WW

K. +16.04

1.50m a.f.B

M

M

3

D/DIMMBAR

A

A

GR. 1-1

(S)

(S)

SONANCE VP65RTL

EB-GEHÄUSE R21082

+8cm a.f.B

M

3

MARKISE

KONVERTER

LED TREPPE

FASSUNG

Z/Z'

R
+

M

M

LEERROHR IN

OBERSCHRANK

FÜR INDIREKT

BELEUCHTUNG

3

S(G)

CLOSO

BO

T23

D

WM/TU

D

3

LS

M

1.80m a.f.B

LEITUNGEN FÜR STEIGZONE IN

DIESEM BEREICH EINLEGEN!

D

E

A

B

LS

S(R)

LS

(S)P

A

C

GS

3

R
+

M

BS

B/G

1.10m a.f.B

B

S(E)

C

C

MN

E

LS

R
+

M

GR.1

3

(S)

DIMMBAR

C

E

(S)F

M

P

M

D

T15

C

B  FERNDIMMER

F

M

3

1

0.20m a.f.B

D

L

B

LS

T
2
3

N GS

B

C

R
+

M

S

R
+

M

3

E

BS

30L77-18 WW

+1.80m a.f.B

Z'

S(F)

3

WM/TU

3

A/Y

B

FASSUNG

BO

S(H)

R

R+M

GS

A

3

LEER

M

3

D

A

DA

C

G

S(G)

WHG. 4.7

SICHTBETON WAND+DECKE

+1.10m a.f.B

UV 4.1

3

S(F)

KS

P

GR. 1 AN WAND

+2.00m a.f.B

3

D

C FERNDIMMER

3

C

P

A

0.20 a.f.B  WAND

STEIGZONE 4

1.10m a.f.B

C

3

3

T15

BAR-THEKE LED

D

(S)

(S)

3

M

1

1.10m a.f.B

A DIMMBAR

R
+

M

3

D

M

E

D

C

LED ROHR RGB

B/G

WM/TU

(S)I

3

3

GR.1 IN DECKE VOR DER

BETONWAND

3

HTR

LEER

M

M

C

P

M

3

C

CX

M

RE

MARKISE

D DIMMBAR

1.80m a.f.B

3

3

DA

B

A

CLOSO

LEER

ST

R
+

M

A

R+M

T15

(S)

T
1
5

3

Q

EV. 2 MARKISE

AR+M

R
+

M

E

DA (S)

BO

S

S(B)

M

D

A

NAP

3

30L77-18 WW

K. +17.41

UNTERSICHT

BELEUCHTUNG

D

3

A

HTR

LEER

LEER

T15

3

+0.38m a.f.B

ST

LEER

3xT13 (S)N

S(H)

3

GS

BS

R+M 4.8

30L77-18 WW

K. +17.41

DECKEN

LEUCHTE

HTR LEER

A

B

GR.1

AP SONANCE VP65RTL

3

R
+

M

S(I)

K

C

GF

(S)Q

A

30L77-18 WW

+1.80m a.f.B

LEER

3

3

BO

DIMMBAR

T15

L

M

LS

S

E

R
+

M

FOOD C.

GR.1

3

LEER

+0.40m a.f.B

LEER

A

R
+

M

C

R
+

M

(S)

1

L

B
D

R
+

M

HTR

C

D

M

1.10m a.f.B

KONVERTER

LED TREPPE

BS

1.80m a.f.B

3

0
.
2

0
m

 
a

.
f
.
B

M

LEER ROHR

BODEN

S(F)

R
+

M

(S)E

3

LS

3

D

T15

M

UV 4.3

R+M

3

N

O

B  DIMMBAR

3

D

MARKISE

D

ROHRE VOR DER

BETONWAND AUFSTELLEN

S(X)

A

B

(S)

N

3

3

N

B

D

R
+

M

LEER

3

ST

LS

(S)P

LS

T
2
3

BSBS

FASSUNG

D

(S)

3

S(C)

C

A

WM/TU

R+M 4.5

+1.10m a.f.B

3

B/DIMMBAR

M

D

C

A

H

Gr. I-I-I

+0.20m a.f.B

NAP

B DIMMBAR

T15

GR. 1-1

DECKE

NAP

B

R
+

M

0.5m

UK DECKE

3

3

1.80m a.f.B

30L77-18 WW

K. +16.04

D  DIMMBAR

M

ST

A

2

X

MN

3

LS

+
0

.
6

0
m

 
a

.
f
.
B

ST

C

+1.05m a.f.B

BS

STEIGZONE 2

N

3

P DIMMBAR

M

3

HTR

LEER

A

(S)

S(C)

0.5m

UK DECKE

M

NAP

1.80m a.f.B

M

(
S

)
P

3

3

(S)

BD

S(I)

GR. 1-1

+1.08m a.f.B

B

UNTERSICHT

BELEUCHTUNG

KÜCHE

R
+

M

A

BD

BS

1.80m a.f.B

R
+

M

0.5m

UK DECKE

R
+

M

LEER

C

LEER

OP

B

L

D

R+M 4.4

3

A

M

3

N

(S)G

NAP

B

R+M 4.2

LEER

3

LEER

5

M

1.10m a.f.B

3

1.10m a.f.B

DIMMBAR

2

5

(S)G

C

(S)

I/K

NAP

S(V)

3

KS

3

M

LS

S

6

3

FASSUNG

0.20m a.f.B

M

Q

S

R+M 4.1

X

F

S(I)

L
E

E
R

O

1

LEER

MARKISE

R
+

M

2

O

3

BS

BS

3

2

5

R
+

M

T
2
3

R+M

3

LS

P

R
+

M

C

S

CLOSO

Q/S

CLOSO

LEER

3

4

R
+

M

M

N

N/DIMMBAR

B

R
+

M

SCHALTERPLATTE

S

R
+

M

WM/TU

(S)

L

K

H/DIMMBAR

T15

3

RE

4

BS

3

3

HTR

3

LEER

R
+

M

3

GR. 1-1-1

D

3

(S)

CLOSO

LEER

HTR

LEER

LED

KONVERTER

T
2

3

BS

BS

MW

CLOSO

LEER

LS

A

E

3

E

I

GR. 1-1-1

M

IH

L

LEITUNGEN FÜR STEIGZONE IN

DIESEM BEREICH EINLEGEN!

LEER ROHR

EV. LED

D

B

B

RE

G LEER

RE

NAP

C / DIMMBAR

R+M

BS

LEITUNGEN FÜR STEIGZONE IN

DIESEM BEREICH EINLEGEN!

(S)N

R
+

M

M/DIMMBAR

3

M

O DIMMAR

M

X

3

SCHALTERPLATTE

CE

R

D

UV 4.7

1.80m a.f.B

T
V

DOSE 1

IN DECKE

3

3

M

M

C

WHIRLPOOL

B

R
+

M

Y

0.5m

UK DECKE

M

LS

6

3

30L77-18 WW

+1.80m a.f.B

R
+

M

Einfügepunkt

-

+41 44 444 17 17

-

A 2

Datu m datum

1:150

Verband Schweiz.
Elektro-Installationsfirmen
Limmatstrasse 63
CH - 8005 Zürich

-
Tel:

-

N am e

Index

-

Fax:

-

Druck-

Projektnummer

Datu m

Format

+41 44 444 17 18

-

Gepr.

-

Gez .

info@vsei.ch

Plannummer
Mst.

-

-

Apparateplan 4.OG

Eventlocation 



15
2.7

5
2.0

8
26

8
1.4

0
95

5
6.3

75
26

62
15

El
ek

tro
-v.

275 125 6.645 25 52 98 2.02 25 2.175 92
2.26

23 15 645 1.02 1.755 50

7.045 25 18 1.69 25 3.325 15 3.42 125 25 25 125 6.895 25 1.65 18 1.69 25 6.895 125 25 125 6.895 25 1.65 18 66 1.03 25 225 125
6.695 175

15
14

.93

20 05 6.835 18 25 2.32 1.20 25 7.02 6.84 18 25 1.83 8.96 25 7.02 25 1.83 1.69 25 7.02 20

20/20 39 6.13 42 8 25 3.52 25 8 42 6.20 89 6.20 42 8 125/125 3.52 25 8 42 6.20 32 25 32 6.20 42 8 25 3.52 25 8 42 6.13 39 20/20

15
7.9

7
1.0

75
1.2

0
4.5

35
15

20
/15

4.4
8

26
8

1.1
5

2.3
85

1.6
95

1.6
8

3.0
5

5/
10

25 725 125 1.495 20 25 45 68
2.04

25

2.51 91 25 91

15
3.5

2
30

1.1
8

12
5

1.1
95

25
30

5
68 2.0

4
1.4

9
1.6

0
25

3.8
85

15

20
15

3.5
2

1.4
8

12
5

1.1
95

25
1.2

35
31

68 2.0
4

25
1.6

0
25

3.8
85

15

91 25

91

25 725
785

25 855 84 125

15
4.8

3
26

8
4.6

4
9

3.7
8

26
84

15
3.5

2
30

25
40

53
12

5
1.1

95
25

1.2
35

31
68 2.0

4
25

1.6
0

25
3.8

85

4.4
8

26
8

4.2
05

2
1.8

6
2

3.8
55

15
14

.83
10

15
.08

15
.08

30

4.49 1.825 1.805

1.01 36

2.15 7 1.00 10 5.46 125 25 125 4.69 9 1.01 7 2.92 25 8.93 175 20

6.5
7

94
5

10

98
5

25
99

98
5

25
99

5.0
1

8
8

4.9
1

25
4.4

5

3.57 3.57 3.77 3.635 3.635 3.635 3.635 3.77 3.635 3.635 3.635 3.635 3.77 3.635 3.635 3.635 3.635 3.77 3.57 3.57

72.98
205 72.98 205

6.82

15
14

.78
5

10

15
14

.83

15
4.4

8
26

8
30

5

1.43

12 96 9 2.92

12
5

91

285 625 25 60 31

60 1.08 54

3.57 3.57 3.77 3.635 3.635 7.27 3.77 7.27 3.635 3.635 3.77 3.57 3.57

20 05 72.98 05 20

7.14 3.77 14.415 125 125 3.52 125 125 14.29 125 125 3.52 125 125 14.29 125 125 3.52 125 125 7.015

73.39

7.04 125 3.715 2.3575 92
2.26

80 125 10 92
2.26

10 125 1.43 20 125

1.0
0

1.00 1.00

1.0
0

43 6

1.595 725 1.20

15
3.5

2
30

2.5
0

20
1.2

0

1.00

20/175 415 6.655 7 3.77 7 3.98 125 2.80 20

25

2.00 875 125

15
7.7

2
25

1.0
75

1.2
0

4.5
35

15

10
.00

4.2
5

1.0
0

45
1.1

6
10

84
12

5
15

2.9
0

1.7
3

26
8

4.1
0

12
5

1.2
0

12
5

4.4
1

15

6.1
2

12
5

2.1
35

12
5

175 525 7 98 7 2.02 18

3

2.7
5

1.7
3

26

80 89

1.4
1

6 9 roh i.L. 1.77 NT 9 6

55
90

15

55
90

15

12
5

83
72 2.2

6
1.0

0

4.24 1.12 3.42

125

125

1

15
3.5

2
1.4

8
12

5
1.1

95
55

5
68 2.0

4
1.4

9
1.6

0
25

3.8
85

7.02 7.52 85 91 25 85 6.755 415

2.245

4.8
55

125 1.575 1.00

1.1
95

12
5

1.1
1

1.075 4.245 125 725 1.85

80 525

5.105

2 96 2

40
31

5

375 40

17

12
5

1.5
0

12
5

41

90 1.70

1.9
0

125 4.69 1.17 2.01

4.2
5

1

69

25 125 7.02 1.76 25 1.76

4.0
0

2.15 1.17 5.46 125 25

13 4.12

1.1
4

1.2
45

4.1
3

4.25

89
97

9 1.08

1.17

4.8
3

26
8

1.4
0

3.1
2

3.9
2

1.1
7

705

25

7

125 125

125
125 125 125 125

125

5.0
1

12
12

5

25 175

7

4.8
25.1

7

5.1
7

4.8
2

125 125 125
125

89

1.4
1

12
5

25
40

25 40 25 40

50
4.3

3

12
5

72
2.6

8
35

15

3.06 4.90 97 175

6 6

6 6 6

6

15

10
1.8

5
10

10 935

1.025

18

3.35

2.4
35

1 3 4 6 8 9 11 13 14 16 18 19 2115121052 20177

A

B

850.3
Gäste WC

870.3
GästeWC

H3
8Q

3
Pl

an
-N

r.
09

-0
45

-2
42

H3
8

Q3
Pl

an
-N

r.
09

-0
45

-2
42

H3
8

Q2
Pl

an
-N

r.
09

-0
45

-2
41

H3
8

Q2
Pl

an
-N

r.
09

-0
45

-2
41

H3
8Q

1
Pl

an
-N

r.
09

-0
45

-2
40

H3
8Q

1
Pl

an
-N

r.
09

-0
45

-2
40

H38 L2
Plan- Nr.

09-045-246

H38 L1
Plan- Nr.

09-045-245

860.3
Gäste WC

Interner Lift Interner Lift
WHG Nr. 7.5 - 5 1/2

WHG Nr. 7.6 - 5 1/2

WHG Nr. 7.7 - 5 1/2

WHG Nr. 7.8 - 5 1/2

Abstellraum +27.69 Abstellraum +26.835 Réduit +27.69

EI30 EI30

5 5 5 5 5 5 5 5 5

555555

5

A.15 A.15 A.26

Klapptreppe
Dachausstieg

Horizontalmarkise
auf ganzer Breite

EI30

St
eig

zo
ne

HFL

2.01

A.23B.3A.10

5

5

Klapptreppe
Dachausstieg

5

5

5

5

5

A.20

WHG Nr. 8.1
5 1/2

810.10
Dusche / WC

810.11
Dusche / WC

5

OK Fertig Brüstung + 0.69 m ab FB
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OK Fertig Brüstung + 0.69 m ab FB

OK Glasbrüstung + 1.10 m ab FB
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Vorraum 2
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RH: 2.55 m

800.3
26.88+
26.74+

B Platten
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Vorraum 2
BF: 2.50 m2

RH:2.835 m

800.5
26.86+
26.74+

B Platten
WSichtbeton
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RH:2.835 m

800.7
26.86+
26.74+

B Platten
WSichtbeton
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800.3
26.86+
26.74+

B Platten
WSichtbeton
D Sichtbeton
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UK RSt : +29.25
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OK RBr :+27.495

UK RSt : +29.25
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UK RSt : +29.25
UK FSt : +29.24
OK FBr : +27.535
OK RBr :+27.495

UK RSt : +29.25
UK FSt : +29.24
OK FBr : +27.535
OK RBr :+27.495

UK RSt : +29.25
UK FSt : +29.24
OK FBr : +27.535
OK RBr :+27.495

UK RSt : +29.25
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OK RBr :+27.495

UK RSt : +29.135
UK FSt : +29.125
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TH 1
BF: 11.14 m2

RH: 3.47 m

800.2
26.86+
26.86+

B Beton
W Sichtbeton
D Sichtbeton

Terasse
BF: 31.05 m2

RH: 2.84 m

810.1
26.83+
26.74+

B Platten
W Putz
D Putz

BF: 11.14 m2

RH: 3.47 m

800.4
26.86+
26.86+

B Beton
W Sichtbeton
D Sichtbeton

TH 3
BF: 11.14 m2

RH: 3.47 m

800.6
26.86+
26.86+

B Beton
W Sichtbeton
D Sichtbeton

TH 4
BF:11.14 m2

RH: 3.47 m

800.8
26.86+
26.86+

B Beton
W Sichtbeton
D Sichtbeton

BF: 57.14 m2

RH: 2.835 m

850.1
26.83+
26.74+

B Parkett Eiche
W Putz
D Putz

BF: 33.65 m2

RH: 2.84 m

850.4
26.83+
26.74+

B Schiefer dunkel
W Putz
D Putz

BF: 56.41 m2

RH: 2.835 m

870.1
26.83+
26.74+

B Parkett / Fliesen
W Putz
D Putz

Terasse
BF: 33.65 m2

RH: 2.84 m

870.4
26.83+
26.74+

B Holzdielen
W Putz
D Putz

Dusche / WC
BF: 3.65 m2

RH:2.835 m

810.11
26.83+
26.74+

B Fliesen
W Fliesen / Putz
D Putz

Terasse
BF: 31.13 m2

RH: 2.84 m

810.9
26.83+
26.74+

B Holzdielen
W Putz
D Putz

Küche
BF: 15.64 m2

RH: 2.835 m

850.2
26.83+
26.74+

B Parkett Eiche
W Putz
D Putz

Gäste WC
BF: 1.42 m2

RH:2.835 m

850.3
26.83+
26.74+

B Fliesen
W Fliesen/ Putz
D Putz

Abstellraum
BF: 1.97 m2

RH:2.835 m

850.5
27.61+
27.58+

B Parkett / Fliesen
W Putz
D Putz

Küche
BF: 14.29 m2

RH: 2.835 m

860.2
26.83+
26.74+

B Parkett / Fliesen
W Putz
D Putz

GästeWC
BF: 1.41 m2

RH:2.835 m

860.3
26.83+
26.74+

B Fliesen
W Fliesen / Putz
D Putz

Abstellraum
BF:1.58 m2

RH:2.835 m

860.5
26.83+
26.74+

B Parkett / Fliesen
W Putz
D Putz

BF: 57.18 m2

RH: 2.835 m

860.1
26.83+
26.74+

B Parkett / Fliesen
W Putz
D Putz

Terasse
BF: 33.65 m2

RH: 2.84 m

860.4
26.83+
26.74+

B Holzdielen
W Putz
D Putz

Gäste WC
BF:1.59 m2

RH:2.825 m

880.3
26.83+
26.74+

B Fliesen
W Fliesen/Putz
D Putz

Abstellraum
BF: 3.38 m2

RH:2.825 m

880.5
26.83+
26.74+

B Parkett / Fliesen
W Putz
D Putz

Küche
BF:13.69 m2

RH: 2.835 m

870.2
26.83+
26.74+

B Parkett / Fliesen
W Putz
D Putz

Gäste WC
BF: 1.49 m2

RH:2.835 m

870.3
26.83+
26.74+

B Fliesen
W Fliesen / Putz
D Putz

Abstellraum
BF:1.80 m2

RH:2.00 m

870.5
27.61+
27.58+

B Parkett / Fliesen
W Putz
D Putz

Terasse
BF: 31.12 m2

RH: 2.83 m

880.4
26.83+
26.74+

B Holzdielen
W Putz
D Putz

Zimmer 3
BF: 13.77 m2

RH: 2.835 m

810.6
26.83+
26.74+

B Fliesen
W Fliesen / Putz
D Putz

Bad / Dusche / WC
BF: 11.43 m2

RH: 2.835 m

810.10
26.83+
26.74+

B Fliesen
W Fliesen / Putz
D Putz

Zimmer 4
BF: 11.82 m2

RH: 2.835 m

810.7
26.83+
26.74+

B Fliesen
W Fliesen / Putz
D Putz

Zimmer 2
BF: 17.43 m2

RH: 2.835 m

810.5
26.83+
26.74+

B Fliesen
W Fliesen / Putz
D Putz

Korridor
BF: 15.72 m2

RH: 2.835 m

810.8
26.83+
26.74+

B Fliesen
W Fliesen / Putz
D Putz

Zimmer 1
BF: 16.84 m2

RH: 2.835 m

810.4
26.83+
26.74+

B Fliesen
W Fliesen / Putz
D Putz

Wohnen / Essen
BF: 54.74 m2

RH: 2.835 m

810.2
26.83+
26.74+

B Fliesen
W Fliesen / Putz
D Basaphon

Küche
BF: 14.59 m2

RH: 2.835 m

810.3
26.83+
26.74+

B Fliesen
W Fliesen / Putz
D Putz

Bad / Dusche / WC
BF: 12.79 m2

RH: 2.785 m

820.7
26.85+
26.74+

B Fliesen
W Fliesen / Putz
D Putz

Eingang / Korridor
BF: 12.48 m2

RH: 2.785 m

820.1
26.85+
26.74+

B Parkett
W Putz
D Putz

Dusche / WC
BF: 6.90 m2

RH: 2.785 m

820.8
26.85+
26.74+

B Fliesen
W Fliesen / Putz
D Putz

WK
BF: 1.56 m2

RH:2.785 m

820.9
26.85+
26.74+

B Fliesen
W Fliesen / Putz
D Putz

Umkleide
BF: 10.38 m2

RH: 2.785 m

820.10
26.85+
26.74+

B Parkett
W Putz
D Putz

Küche
BF: 13.48 m2

RH: 2.825 m

880.2 26.83+
26.74+

B Parkett / Fliesen
W Putz
D Putz

BF: 49.76 m2

RH: 2.825 m

880.1
26.83+
26.74+

B Parkett / Fliesen
W Putz
D Putz
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